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Resumen

Para automatizar un proceso o una planta existen numerosas razones para utilizar

una o varias redes que permitan hacer uso y tener el control de diferentes dispositivos y

procesos, como la reducción de costos, facilidad de instalación y mejora de flexibilidad

del sistema que son sólo algunas de ellas. En la actualidad los dispositivos de campo

inteligentes se benefician del ancho de banda como nunca lo habían hecho antes e

incorporan contadores y temporizadores que ofrecen diagnósticos y funciones

adicionales.

Este documento presenta una metodología para interconectar a través de red

Ethernet e Internet controladores lógicos programables según las especificaciones

deseadas, la teoría de cómo funciona y consejos de cómo hacerlo funcionar de una

manera segura y eficiente para beneficiarse de las capacidades y mejoras tecnológicas

de los equipos de automatización contemporáneos.

Debido a que la información que existe relacionada con el tema es muy amplia y

para fines prácticos puede resultar confusa, este documento pretende dar una guía

práctica y útil para poder realizar el trabajo de interconexión de los controladores

lógicos programables con redes industriales e Internet.

A continuación se presenta la información recolectada junto con esta

metodología para lograr aprovechar al máximo las bondades de las redes industriales e

Internet y en sí de las tecnologías de información para monitorear, controlar y manejar

la información de los procesos.

VII



Capítulo I

Introducción

1.1 Introducción

En la industria actual, la mayoría de los procesos de manufactura que se realizan

de forma repetitiva y de los que funcionan en serie, están automatizados con la finalidad

de tener una mayor producción, precisión en las tareas y reducción de riesgos en

actividades.

Según Ramón Piedrafita, autor del libro "Ingeniería de la automatización

industrial", gran parte de los procesos automatizados están controlados por controladores

lógicos programables (PLCs). y en menor medida por computadoras de control de

procesos y reguladores industríales y hasta hace poco, los sistemas de control eran

cerrados, buenos para el control del proceso pero incapaces de optimizar el

funcionamiento de la planta. Es por ello que actualmente se tiende a elaborar sistemas

abiertos, capaces de integrar sistemas de control distribuido basados en PLCs con los

sistemas de gestión de alto nivel. [9]

La combinación de la inteligencia de los controladores programables con los

actuadores industríales, así como el desarrollo de los sensores y actuadores cada día más

especializados, permite automatizar una mayor cantidad de procesos y liberar al ser

humano de tareas peligrosas o de gran complicación intelectual. Así mismo, la

automatización permite monitorear, llevar un historial de sus actividades, analizar el

estado de los procesos y mejorar la productividad.

La capacidad de automatización de los PLCs ha aumentado considerablemente

dejando de ser "lentos elementos de control que sólo pueden sustituir a los cuadros de

contactores" a ejecutar complicadas acciones de control con un tiempo de cómputo

mínimo y con una alta confiabilidad. Con el paso del tiempo se les han ido incorporando

toda una gama de nuevos módulos para funciones especiales como el control de ejes,

pesaje, comunicación, etc. De estas nuevas funciones de comunicación, sus modos de

operación y sus ventajas, es de lo que se hablará más adelante en esta tesis.

Las telecomunicaciones y tecnologías de información han tenido un acelerado

desarrollo durante las últimas décadas, lo que las ha posicionado como uno de los

sectores más dinámicos y atractivos. Como ejemplo se tiene el asombroso desarrollo y

popularización que ha tenido la red global de telecomunicaciones que hace posible el
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enlace entre computadoras a través de Internet, que ha cambiado el rumbo de las

empresas de cualquier sector en el mundo.

Las empresas líderes en la industria de la automatización procuran desarrollar y

utilizar protocolos y sistemas abiertos, es decir, la mayoría de los fabricantes de equipos

de automatización industrial tratan de hacer sus productos compatibles con equipos y

redes de cualquier otro fabricante que también utilice protocolos abiertos para no

quedarse fuera del mercado global.

En este documento se analizarán las aplicaciones, ventajas e inconvenientes de

interconectar en red los controladores lógicos programables en diversas formas como

por ejemplo: Maestro-Maestro en la que puede haber más de un maestro en el mismo

sistema, cada maestro dispone de su propio grupo de esclavos y éstos sólo pueden

intercambiar datos con su maestro. Otro tipo de conexión es la Maestro-Esclavo en la

que existe un único maestro y varios esclavos, los dispositivos esclavos sólo pueden

intercambiar datos con el maestro.

Algunas de estas diferentes formas de interconexión serán aplicadas en un caso

de estudio para demostrar su aplicación física y tomar de ahí la verificación de las

capacidades y cualidades para posteriormente exponer los resultados de tal forma que

sirvan para conocer las capacidades de integración a red de los PLCs, cómo se pueden

interconectar y tener el caso de estudio como un ejemplo.
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1.2 Planteamiento del problema

Guando se necesita automatizar un proceso, planta o industria, o cuando se quiere

actualizar algún equipo de automatización, generalmente se utilizan PLCs como afirma

Ramón Piedrafita en su libro "Ingeniería de la automatización industrial", mas sin

embargo, se desaprovechan las capacidades de estos controladores lógicos programables

principalmente por falta de conocimiento de estos equipos o por inseguridad de las

personas que se dedican a integrar proyectos, los mismos encargados de mantenimiento

y/o directores de la industria. La mayoría de las empresas trabajan de forma local

encerrados en su fábrica sin comunicación con el exterior como se muestra a

continuación:

Figura [1.1] Empresa donde los controladores y computadoras se usan localmente. [17]

Al trabajar de esa forma desaprovechan la tecnología con la que se cuenta

actualmente, se pueden incorporar muchas funciones y capacidades de los PLCs útiles

para mantener estándares de calidad, mejorar el manejo y flujo tanto de información,

tener respuestas más a tiempo y reducir los tiempos muertos dentro de otras.

En la siguiente figura se muestra la capacidad de los PLCs para interconectarse

con computadoras tanto en Ethernet (Intranet) como Internet, teléfonos celulares y faxes

para alertas y notificaciones.
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HTML process monitoring

HTML process monitoring

IT-CP

Figura [1.2] Capacidad de conexión en red de los PLCs. [17]

Los controladores lógicos programables tienen diferentes características y

capacidades, así como diferentes posibles formas de interconexión y configuraciones en

redes de control de procesos. En las redes Ethernet e Internet también existen varias

opciones y detalles a considerar como el de la seguridad, y es por ello que el problema

radica en saber cuál es la forma más útil de interconectarlos para controlar el proceso y

pensando a futuro tanto como para modificaciones del control del proceso como para la

administración de la información generada por cada sensor y todo el sistema de

información. [6]

En ocasiones, la abundancia de información disponible a través de la red ha

llevado a pensar que las redes son sistemas más complejos y, por tanto, con problemas

más difíciles de resolver. Lo cierto es que la información que proporciona la red y sus

dispositivos inteligentes facilita la localización y la corrección de fallas. Asimismo, los

diagnósticos predictivos elaborados por la última generación de sensores contribuyen a

identificar las fallas antes de que se produzcan, dentro de otras ventajas. [12]
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Dentro de los beneficios que se obtienen al interconectar los PLCs en red, se

encuentran:

• Monitorear el estado de los sistemas.

• Monitorear el proceso local y/o remotamente.

• Controlar el proceso local y/o remotamente.

• Almacenar la información en una base de datos central.

• Interactuar los sistemas de información internos (de proceso) con los extemos

(compras, ventas).

• Generar alertas y avisos más allá de la interfaz del operador como puede ser por

correo electrónico, mensajes de texto a teléfonos celulares, radios, páginas de

Internet.

• Conocer el estado del proceso justo a tiempo y en cualquier lugar.

Así pues, el problema planteado incita a poner en práctica una estrategia para

interconectar los PLCs en red y conseguir los beneficios mencionados anteriormente.

Aún existen preguntas a responder como:

¿Cuáles son las ventajas de usar una red para comunicar los diferentes equipos y

celdas de trabajo de una industria?

¿Cuáles son las limitaciones de las diferentes configuraciones de interconexión

de los controladores lógicos programables en red?

¿En qué casos conviene y en cuáles no, permitir el monitoreo y/o control a través

de Internet?

Estas preguntas no tienen una respuesta concreta pero en este documento se

describe suficiente información sobre las opciones que existen para integrar los PLCs en

red y con eso obtiene una perspectiva más completa sobre estos temas.
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1.3 Objetivos y justificación

Dado el problema mencionado anteriormente, el objetivo principal de esta tesis

es generar una metodología que sirva como referencia para obtener el máximo provecho

de interconectar sistemas automatizados basados en controladores lógicos programables

con ethemet en red local y al mundo exterior con Internet partiendo del punto en el que

se quiere hacer la interconexión y se cuenta con el equipo necesario.

El trabajo que se realizará para cumplir con el objetivo será el siguiente:

• Investigar las características y funcionalidades de los controladores lógicos

programables y las redes industriales.

• Aprender a usar y aplicar estas redes de las marcas Siemens y Alien Bradley con

la finalidad de demostrar su utilidad y poder comparar ventajas y desventajas de

sus posibles formas de interconexión.

• Interconectar en red Ethernet e Internet dos PLCs, uno de cada marca para poder

generar resultados prácticos.

• Escribir los resultados obtenidos.

La mayoría de las industrias actualmente tienen sus controladores y dispositivos

dedicados en una gran variedad de procesos y las exigencias de los mercados tan

competidos en los que se trabaja se han incrementado y esto es lo que ha obligado a que

se procure integrar toda la planta, proceso o industria como un sistema de información

completo donde cada sensor genere una variable de información y todo se vaya

almacenando en una base de datos para poder hacer análisis y tomar decisiones, para

obtener certificaciones en cuanto a la calidad de los productos entre otras necesidades y

ventajas.

El monitorear y controlar por computadora los controladores lógicos

programables y redes industriales es el punto clave de las industrias actualmente. Los

controladores y programas de computadora tienen las capacidades de poder integrar

todos los sistemas a una red que los comunique para que sean mejores, más rápidos y

más eficientes y toda la información generada pueda ser almacenada.

6



Es por ello que salta a la vista la importancia de una buena investigación sobre

las posibles formas de interconexión de los controladores lógicos programables, las

redes industriales, Ethernet e Internet para poder integrar esta investigación en una

metodología que incluya las principales características, funcionalidades, ventajas y

desventajas de esta manera de automatizar.

En este trabajo se propone una metodología para interconectar los PLCs con

Ethernet e Internet de diferentes formas y se ejemplificará con un caso de estudio el

monitoreo y control de las variables de dos PLCs (uno de marca Siemens y el otro Alien

Bradley) interconectados en red Ethernet con un mismo software con la finalidad de

tener acceso a las variables de los PLCs desde cualquier otra computadora conectada en

la red e inclusive desde Internet sin que esa computadora remota necesite ningún

software ni licencia especial. Todo esto con la finalidad de minimizar el problema de

abundancia de información y que esta metodología pueda ser utilizada como base para

aprovechar las capacidades de comunicación que tienen los controladores.
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1.4 Contenido de la tesis

En el capítulo dos se presenta el marco teórico de las tecnologías de redes para la

automatización el cual consiste en los conceptos básicos de la automatización, los

controladores lógicos programables, las redes industriales y su evolución hasta las

características de los sistemas actuales.

En el capítulo tres se encuentra la metodología dividida en las secciones de

interconexión de PLCs, control y monitoreo de variables, publicación de datos en Web y

un caso de estudio. Se describen las diferentes opciones para interconectar los

controladores lógicos programables en red así como sus ventajas, se comparan algunas

de las opciones para el monitoreo de las variables y en el caso de estudio se describe el

procedimiento realizado para tener control y monitoreo remotos desde Internet sin tener

el software de fábrica en las computadoras remotas.

En el capítulo cuatro se concluyen los resultados y se ofrece una perspectiva

general de esta tesis al igual que su utilidad y los trabajos futuros que pueden resultar a

partir de la misma.

Por último se incluyen los apéndices para complementar esta tesis con las

descripciones de los principales tutoriales utilizados en el caso de estudio y que son de

uso general.
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Capítulo II

Tecnologías de redes para la automatización

2.1 Introducción

En la manufactura automatizada existen diferentes tipos de máquinas o

estaciones de trabajo con sus propios controladores generalmente computarizados, y

deben de estar coordinadas para su mantenimiento y operación. Es por ello que la

comunicación entre los dispositivos y controladores es esencial.

Anteriormente esta comunicación se realizaba a través del mismo personal en su

respectiva área por medios escritos u orales, como esto era un proceso lento y con

errores, y gracias a los avances tecnológicos y a los estándares para redes industriales

establecidos, se ha facilitado hacer una excelente comunicación entre máquinas y

controladores en tiempo real y a distancia.

Las redes industriales son las redes de comunicación utilizadas en el área

industrial, las cuales deben poseer ciertas características particulares para responder a las

necesidades de intercomunicación en tiempo real y resistir un ambiente hostil donde

existe gran cantidad de ruido electromagnético y condiciones ambientales adversas. Las

redes industriales han tomado mucha fuerza y cada vez se expanden en más áreas como

puede ser la medicina para operaciones quirúrgicas a distancia, control de equipos,

administración y asistencia de forma remota, etc. [7].

Para automatizar un proceso o una planta, se necesitan una serie de sensores y

acatadores. Los sensores permitirán detectar el estado y situación de las variables de

control y los acatadores permitirán realizar las acciones de control necesarias.

9



En la siguiente figura se muestra un diagrama general de una planta automatizada:

Figura [2.1] Sistema automático de control.

Donde cada uno de los componentes son:

Planta: Proceso o sistema físico que se desea controlar.

Sensores: Dispositivos que evalúan el estado del proceso y presentan la

información al controlador.

Actuadores: Dispositivos que reciben la señal del controlador y actúan

directamente sobre la planta para modificar su estado.

Usuario: Es la persona quien supervisa y controla la planta.

Controlador: Evalúa la información recibida de la planta y del usuario y toma

decisiones sobre las acciones a seguir.

Transductores: Dispositivos que traducen la información entre el controlador, los

sensores, actuadores y el usuario.
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El controlador consta básicamente de una Unidad Central de Procesamiento

(CPU), Memoria, Fuente de poder y las Secciones de Entradas y Salidas como se

muestra en la siguiente figura:

Power Supply

Switches

Sensors

Smart Devices

Etc.

1 S
n e
P c
u t
t i

o
n

Central
Processing
Unit (CPU)

Motor Starters

Lights

Valves

Smart Devices

Etc.

Programming Unit

Figura [2.2] Unidad de programación de controladores.

En la figura [2.2] se muestra el esquema de la unidad de programación de

controladores que incluye los sensores en la sección de entradas, actuadores en la

sección de salidas y la Unidad central de procesamiento del PLC, la memoria y la fuente

de alimentación que se comunican con una computadora.

Como se muestra en este caso, el CPU tiene toda la capacidad de leer los datos de

los sensores que tiene conectados, hacer sus cálculos de control y manipular las salidas

disponibles.

11



2.2 Elementos de una planta automatizada

2.2.1 Máquinas. Son los aparatos donde se realizan los procesos, traslados,

transformación de productos, etc.

2.2.2 Sensores. Son los elementos que informan el estado del proceso, captan las señales

necesarias para monitorear y controlar los procesos; detectan posición, presión,

temperatura, caudal, velocidad, aceleración, etc. A continuación se presentan algunos de

los sensores más comunes:

Figura [2.3] Sensor autorreflexivo. Figura [2.4] Sensor emisor-receptor.

Figura [2.5] Ejemplo del uso de sensores capacitivos.

Los sensores autorreflexivo y emisor-receptor de las figuras [2.3] y [2.4] pueden

servir para contar objetos o detectar cuando algún objeto interfiere en su rango de

detección. Un ejemplo del uso de sensores capacitivos es el verificar si las cajas están

llenas o vacías, su uso es tan sencillo como se muestra en la figura [2.5].
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Existe una amplia gama de sensores para diferentes aplicaciones como los

siguientes:

• Sensores de distancia, velocidad y aceleración:

Potenciómetros resistivos, galgas extensiométricas, transformadores

diferenciales, synchros y resolvers, transductores de comente de Eddy,

transductores piezoeléctricos, dispositivos optoelectrónicos, transductores de

desplazamiento - presión, transductores digitales de desplazamiento,

transductores ultrasónicos, velocidad promedio, velocidad angular, contadores y

temporizadores de revoluciones mecánicas, encoders tipo tacómetro, basados en

láser, radares, transductores posición - velocidad, tacómetro de corriente directa,

tacómetro de corriente alterna.

• Sensores de fuerza, torque y potencia en eje:

Transductores con galgas extensiométricas, transformadores diferenciales,

transductores piezoeléctricos, reluctancia variable, dinamómetros, giroscopios.

• Sensores de presión y sonido:

Manómetros, transductores elásticos, transductores resonantes, galgas de

diafragma, galgas de conductividad térmica, galgas de ionización, micrófonos,

Intensidad acústica, emisión acústica, galgas de protección de sobre-presión.

• Sensores de flujo:

Visuales, velocidad y dirección, anemómetros, desplazamiento positivo, bombas,

electromagnéticos, ultrasónicos, volumen y densidad,

• Sensores de temperatura y flujo de calor:

Termómetros bimetálicos, termómetros de líquido en vidrio, termómetros a

presión, termopares, termómetros por radiación, fluorópticos, infrarrojos,

calorímetros.

• Otras variables a medir con sensores:

Tiempo, frecuencia, ángulo de fase, nivel de liquido, humedad, composición

química, corriente y potencia [15]
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2.2.3 Sensores Inteligentes

Antes incluso de que las redes industriales se introdujeran en el mercado, los

sensores comenzaron a evolucionar de simples dispositivos de apagado y encendido a

otros más inteligentes capaces de advertir de los problemas inminentes y permitir así la

realización de ajustes y tareas de mantenimiento antes de que se produjera el fallo.

Gracias al envío de información sobre el diagnóstico y el estado de salida de los

sensores se presentan las capacidades de diagnosticarse remotamente y de mejora en la

funcionalidad sin necesidad de instalar cableado adicional.

Los dispositivos de campo que podían comunicarse directamente con la red eran

bastante limitados y básicamente informaban al controlador acerca del estado de salida.

Cuando el mercado dio el salto hacia el control distribuido, los sensores no tuvieron más

remedio que volverse más inteligentes, de modo que fueran capaces de configurarse en

línea y de ofrecer conexión directa a la red.

Actualmente se pueden obtener dos tipos de diagnósticos de los sensores:

Diagnósticos relativos al sistema: que advierten de un problema con las

comunicaciones de red del dispositivo.

Diagnósticos relativos al dispositivo: que incluyen información proporcionada

por el dispositivo inteligente, como límites o márgenes bajos, sobrecargas y pilotos

rundidos.

El continuo desarrollo y refinamiento de los diagnósticos relativos a los

dispositivos y de otras funciones "inteligentes" se ha visto reflejado en los sensores

actuales. [12]
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2.2.4 Actuadores

Están acoplados a las máquinas para realizar movimientos, calentamientos, etc.

Hay actuadores eléctricos, utilizan como fuente de energía electricidad y pueden ser:

válvulas, motores eléctricos de velocidad variable o fija, resistencias de calentamiento,

cabezas de soldadura, cabezas de corte, robots, etc. A continuación se presentan algunos

ejemplos:

Figura [2.6] Ejemplos de servomotor y válvula marca Alien Bradley.

También hay actuadores neumáticos que utilizan como energía aire comprimido

que se obtiene de un compresor y estos actuadores son cilindros que a su vez pueden

tener como elemento final de acción un mecanismo como pinzas, rodillos, puntas,

contactores, variadores de velocidad, etc.

2.2.5 Elementos de control

Son los elementos de cálculo y control que comandan el proceso. Suelen ser

controladores lógicos programables o computadoras de control industrial.

2.2.6 Elementos de diálogo humano-máquina

Permiten el diálogo entre el operador y la unidad de control. Están implantados

en el centro de control junto con pilotos, botones pulsadores, teclados y visualizadores.

[9]
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2.2.7 Controladores Lógicos Programables (PLCs)

El controlador lógico programable (PLC) realmente es sólo una computadora

industrial en la que el hardware y software han sido adaptados específicamente para el

ambiente industrial y el técnico electricista.

Los controladores lógicos programables son una pieza impresionante de la

tecnología como elementos de control. El PLC es fácil de usar a pesar de ser fabricado

con tecnología compleja. Mientras que el PLC ha ido incrementando su capacidad y

complejidad, bastas mejoras en el software y hardware lo han hecho mucho más fácil de

programar e integrar. El PLC puede controlar cualquier cosa que se pueda medir y

manipular.

El control programable ha transformado la manufactura. En poco tiempo los

controladores lógicos programables se han convertido en una herramienta integral e

invaluable en la industria. Hay una gran necesidad de personal entrenado para programar

e integrar controladores y dispositivos industriales. [8]

2.2.7.1 Arquitectura de los PLCs

Los PLCs cuentan con varios componentes como una unidad central de

procesamiento, memoria, fuente de alimentación, sección de entradas y salidas, cada uno

de estos componentes se describen a continuación.

2.2.7.1.1 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

La unidad central de procesamiento es el cerebro del PLC, contiene uno o más

microprocesadores para controlar el PLC; incluso tiene el mismo tipo de

microprocesadores encontrados en una microcomputadora, excepto que el programa

usado por el microprocesador está escrito para leer código de lógica en escalera en lugar

de otros lenguajes de programación. El CPU también maneja la comunicación e

interacción con los otros componentes del sistema. El CPU ejecuta el sistema operativo,

maneja la memoria, monitorea las entradas, evalúa la lógica del usuario (diagrama

escalera) y entrega las salidas apropiadas.

El piso o campo de las industrias tiene un ambiente ruidoso donde los motores,

arrancadores, cableado, máquinas de soldar e inclusive luz fluorescente crean ruido

eléctrico. Para evitar errores en los datos y en el estado de las variables, los PLCs han

sido fabricados para ser inmunes al ruido.
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Los PLCs tienen complejas rutinas de revisión de memoria para asegurarse que

su propia memoria no ha sido corrompida por ruido u otros problemas. La revisión de

memoria se ha desarrollado por razones de seguridad. Ha ayudado a asegurarse que el

PLC no ejecute instrucciones erróneas en caso de que se haya alterado la memoria por

alguna razón.

Los CPUs generalmente tienen un interruptor para seleccionar uno de tres modos

de operación:

• Prograrn - En modo Program, todas las salidas son forzadas a apagado a

pesar de su estado en la lógica. Este modo se puede usar para desarrollar,

cargar o descargar programas, forzar manualmente una entrada o salida

sin que tenga que estar habilitada y transferir archivos de programa entre

módulos de memoria.

• Run - En modo Run, el PLC escanea continuamente y ejecuta la lógica

escalera.

• Remote - En modo Remote, una computadora conectada a este PLC

puede controlar el modo en el que se quiere operar el procesador. El

usuario puede cambiar entre los modos Run y Program sin cambiar la

posición del interruptor.

2.2.7.1.2 Memoria

La memoria de los PLCs puede ser de varios tipos. Una parte de la memoria es

dedicada al sistema operativo y otra para las variables y datos del usuario.

CPU Memory
Output Image Table

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000010000000

I II

Output
Module

ee
1 1- p»

^ee
ee

GRDO-

Output Oí

o

Output Or
Tí>-Á

— Power
Supply

Figura [2.7] Diagrama ilustrativo donde se muestra que un bit de la memoria del

CPU corresponde a una variable de salida.
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Existen varios tipos de memoria:

Memoria del Sistema Operativo (ROM) - Esta memoria sólo puede ser leía, el

sistema operativo junto con las funciones y controles del sistema fueron grabados en esta

memoria por el fabricante.

Memoria de Usuario - Está dividida en varios bloques para poder tener funciones

especificas. Algunas secciones son usadas para almacenar el estado de las entradas y

salidas (llamadas tablas de I/O) así como para tener imágenes de las tablas de I/O. En el

mundo real, una entrada es representada como un O o un 1 en un bit de la memoria.

Algunos pedazos de esta memoria están reservados para valores del procesador,

temporizadores o contadores.

Memoria volátil (RAM) - Es la memoria utilizada para que el usuario lea o

escriba, contiene los programas del usuario, valores de contadores y temporizadores,

estado de entradas y salidas, etc. En caso de perder la alimentación del PLC, esta

memoria se pierde. Este problema se resolvió utilizando una batería de litio que alimenta

la memoria mientras el PLC se encuentra sin alimentación. Muchos PLCs en la

actualidad usan CMOS-RAM que es una RAM que consume menos energía y permite

que la batería dure entre 2 y hasta 5 años.

Memoria Reprogramable (EEPROM) - Esta memoria no es volátil y puede

reprogramarse eléctricamente, su uso es similar al de la RAM con la diferencia de que

no se pierde sin alimentación, es casi como un disco duro de computadora.

2.2.7.1.3 Fuente de alimentación

La mayoría de los PLCs operan a 115 VCA, la fuente de alimentación entrega

varios voltajes de CD para los componentes y CPU. En algunos PLCs la fuente de

alimentación es un módulo separado.
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2.2.7.1.4 Sección de entradas

La sección de entradas del PLC realiza dos tareas vitales, toma las entradas del

mundo exterior y protege al CPU en el proceso. Puede recibir señales de casi cualquier

dispositivo. Convierte los niveles lógicos de las señales en los niveles lógicos requeridos

por el CPU. Existe una amplia variedad de módulos de entradas, algunas son digitales y

otras análogas. Ciertos módulos tienen 4, 8, 16 y 32 entradas disponibles. Los módulos

digitales admiten entradas de CA, CD y Transistor-Transistor Logic (TTL) (5 VCD) así

como voltajes positivos y negativos. Los módulos análogos pueden medir voltaje o

corriente y algunos se les debe de configurar esta opción. También hay módulos para

entradas especiales como termopares, RTDs (sensores de temperatura), señales de alta

velocidad como contadores y encoders. Obviamente también se pueden combinar varios

módulos de I/O.

2.2.7.1.5 Sección de salidas

La sección de salidas del PLC provee la conexión al mundo real con dispositivos

como arrancadores, luces, bobinas y válvulas; todos estos también son llamados

dispositivos de campo. Los dispositivos de campo pueden ser de entrada o salida y

pueden manejar voltajes de CD y CA. Pueden ser usados para manipular señales

digitales como interruptores o análogas como el porcentaje de apertura de una válvula.

La conexión básica de un PLC consta del CPU y su fuente de alimentación dado

que generalmente tiene algunas entradas y salidas en el mismo módulo que el CPU.

Cuando se requieren más entradas y/o salidas, se le pueden agregar módulos como se

muestra en la siguiente figura:
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Figura [2.8] PLC con su fuente (Power Supply), CPU, módulos de entradas

(Intput) y módulos de salidas (Output).
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2.2.7.2 Programación de los PLCs

Los PLCs se fabrican pensando en que las mismas personas que realizan las

conexiones eléctricas puedan programarlos, por eso su lenguaje de programación del

tipo escalera se basa en contactos y bobinas tal cual se ven en los diagramas eléctricos.

Existen varios lenguajes de programación de PLCs, no se puede decir que uno

sea mejor que otro sino cada uno facilita la programación para ciertas personas y

también depende del tipo de programa a realizar.

2.2.7.2.1 Dispositivos de programación

• Terminales — Son dispositivos portátiles del mismo fabricante del PLC que

permiten programarlo y realizar ajustes.

• Microcomputadoras - Computadoras portátiles con el software.

• Computadoras - Computadoras industriales o normales con el software.

2.2.7.2.2 Tipo de programación

Dado los diversos fabricantes y marcas de PLCs, la Comisión Electrotécnica

Internacional (IEC) desarrolló un estándar para programación llamado IEC 1131-3. Este

estándar ha tratado de agrupar los lenguajes de programación en uno internacional.

Actualmente casi todos los PLCs se pueden programar por Diagramas de bloques de

funciones, Lista de instrucciones, Grafcet (SFC), C y Texto estructurado.

2.2.7.2.3 Fundamentos de programación de PLCs

Los PLCs son programados principalmente en código escalera, que es la

representación simbólica de un circuito eléctrico. Los símbolos son similares a los de los

dispositivos eléctricos para facilitarle al electricista de la planta aprender a usar el PLC.

Un electricista que nunca ha visto un PLC puede entender el diagrama escalera.

La función principal del PLC es controlar las salidas basado en las condiciones

de entrada. Los símbolos usados en la programación de lógica escalera se dividen en dos

categorías: contactos (entradas) y bobinas (salidas).

switch

Figura [2.9] Contacto de un switch que al ser activado enciende una campana, un

ejemplo real es el timbre de las casas.
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Figura [2.10] Conexión física del switch y la campana en los módulos de

entradas y salidas respectivamente del PLC.

La mayoría de las entradas a un PLC son dispositivos simples que se encuentran

activados o desactivados. Estas entradas son sensores e interruptores que pueden detectar

presencia, nivel vacío, nivel lleno, tope mecánico, etc.

Los contactos funcionan como los interruptores, hay de dos tipos: normalmente

abiertos y normalmente cerrados. El contacto normalmente abierto no permite el paso de

la corriente si no está presionado. Por el contrario, el contacto normalmente cerrado

permite el paso de la corriente siempre que no esté presionado.

Las bobinas, por el contrario que los contactos, son símbolos de salidas, pueden

especificar diversos actuadores o indicadores como motores, luces, bombas, contadores,

temporizadores y relevadores.

El PLC examina los contactos en el código escalera y activa o desactiva las

bobinas dependiendo de las condiciones de las entradas.

Es muy importante tomar en cuenta que en un programa en código escalera, sólo

puede aparecer una sola bobina específica del lado derecho de los peldaños, es decir, no

pueden activar la misma bobina más de un peldaño. Cabe mencionar que si se puede

usar varias veces la variable de esa bobina como contactos del lado izquierdo de los

peldaños.

Los diagramas escalera se asemejan a una escalera, dos líneas verticales

sostienen los peldaños de código con contactos y bobinas para formar la escalera del

PLC. Estas líneas verticales representan la fuente de alimentación eléctrica.
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Los PLC's generalmente manejan estos tipos de variables con sus diferentes

indicadores y números:

Tipo de variable
Output (salida)
Input (entrada)
Status (estado)
Bit (0 o 1)
Timer (temporizador)
Counter (contador)
Control (control)
Integer (entero)
Float (flotante)

Identifícador
O
I
S
B
T
C
R
N
F

Número de variable
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabla [2.1] Tipos de variables de los PLCs. [8]

El procesador del PLC ejecuta las instrucciones de código del programa de forma

descendente y cíclica, es por ello que nunca se debe programar que una misma salida se

pueda activar con dos condiciones de entrada distintas.

Time

n
2
3

U
Figura [2.11] Ciclo de sean. Forma en la que el CPU de los PLCs escanea y

ejecuta las instrucciones de código.

Se debe tener en mente este ciclo de sean a la hora de programar porque el orden

de las instrucciones puede cambiar drásticamente la respuesta deseada en cualquier

aplicación.
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2.2.7.2.4 Modos de operación de los PLCs

Cuando existen varios controladores ya sea en una misma o en diferentes celdas

de trabajo pueden trabajar en uno de dos modos: El modo maestro se utiliza para

controlar a los componentes esclavos. El modo esclavo se usa para realizar tareas

independientes, recolectar los datos y retroalimentarlos al controlador maestro. Es

posible conectar los controladores en red y configurarlos de diferentes formas como

pueden ser:

• Maestro/Esclavo. Cuando el controlador maestro manda los comandos de

salida a los esclavos y estos a su vez le regresan mensajes de entrada. La

programación lógica se simplifica, toda la lógica está en un controlador y la

comunicación es iniciada por el controlador maestro.

• Multi-maestro/Esclavo. Los controladores maestros pueden mandar sus

comandos de salida y también pueden convertirse en esclavos de otros

controladores maestros. La lógica se localiza en más de un controlador, la

comunicación es iniciada por cualquier maestro y la información puede ser

compartida por los controladores.

• Entre iguales (mejor conocido por sus siglas en ingles: "Peer to peer").

Cuando todos los componentes comparten la información de igual forma. La

lógica está localizada en muchos componentes y la comunicación es iniciada

por cualquiera.

Cuando se configuran los PLCs como Maestros o Esclavos en una red de

dispositivos como Profibus, se requiere realizar una configuración en la que se les

especifica a los controladores estos modos de operación.

Pero cuando se quiere trabajar con los Modos Maestro/Esclavo en una red

Ethernet, no se requiere ninguna configuración especial. Lo que hace la diferencia en el

modo de operación es simplemente la programación, es decir, cómo se pasan los datos

entre los controladores y el sistema de información de las computadoras.
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2.2.8 La seguridad en las plantas automatizadas

El uso correcto de los sensores es responsabilidad de las personas que los

manipulan y utilizan. Se deben observar las pautas para el uso de los sensores indicadas

en la publicación NEMA (National Electric Manufacturers Association). Las personas

encargadas de la instalación y uso de dichos productos deben seguir esas indicaciones a

fin de participar en cualquier desperfecto de los componentes que pudiera dar como

resultado un estado energizado o desenergizado inesperado.

Los dispositivos de seguridad son componentes diseñados para su utilización en

aplicaciones de seguridad. Sin embargo, los componentes de seguridad por sí solos, no

proporcionan seguridad. Una aplicación adecuada debe prevenir el fallo de, al menos, el

componente de seguridad, mediante la utilización de técnicas apropiadas de

implementación y evaluación de riesgos de seguridad del sistema, así como de la

normatividad apropiada para las especificaciones de seguridad.

Figura [2.12] Algunos dispositivos manejan seguridad dentro del sistema de control. [4]

Las tecnologías de Siemens y Alien Bradley integran la seguridad de todo el

sistema, maneja un estándar de datos y seguridad en el mismo cable, se pueden mezclar

módulos seguros en la misma estación y se pueden crear programas seguros.

La seguridad requiere también de un servicio de mantenimiento adecuado de los

componentes. El componente se debe instalar y mantener de a cuerdo con las

instrucciones del fabricante y con las normas aplicables, tales como la misma NEMA

referentes a mantenimiento preventivo de equipos de control y sistemas industriales.
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2.3 Redes industriales para la automatización

En una industria coexisten varios equipos y dispositivos dedicados al monitoreo,

control y adquisición de datos de máquinas o procesos. Entre estos dispositivos se

encuentran los controladores lógicos programables, computadoras, sensores,

transductores, actuadores, etc. Las redes industriales se han desarrollado para poder unir

todos estos dispositivos con la finalidad de mejorar el rendimiento y tener un nivel más

alto de automatización de procesos, que en conjunto con las tecnologías de información

se puede llegar a monitorear y controlar toda una planta de producción desde una

computadora inclusive remotamente a través de Internet.

Algunas ventajas de utilizar una red industrial son las siguientes:

• Monitoreo de todo el proceso en conjunto.

• Adquisición de datos del proceso más rápido.

• Mejora del rendimiento de todo el proceso general.

• Intercambio de información entre departamentos.

• Programación y supervisión remotas.

2.3.1 Tecnología de redes

Hoy en día, la mayoría de los controladores y máquinas están basados en la

comunicación por computadora, esto proporciona una mayor capacidad de recopilación

de información de diferentes formas e inclusive de varios controladores al mismo

tiempo.

Se requiere conocer los fundamentos de las redes de comunicación y las

diferentes tecnologías de red, para un mayor entendimiento del funcionamiento y

transferencia de los datos a través de los diferentes niveles de las redes industríales

dentro de una industria, ya que las redes industriales están basadas en los modelos de

referencia de las redes de comunicaciones.
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En la siguiente figura se muestra la red global de telecomunicaciones que incluye

todos los sistemas de comunicaciones y en la parte inferior izquierda la ubicación de las

redes industriales de una empresa que simplemente se comunican por un nodo de red

con un ruteador a Internet.

V.V.
^|o*i» I

Figura [2.13] Esquema de la red global de telecomunicaciones. [6]

La distancia entre las computadoras que se quieren comunicar es muy importante

porque es el parámetro básico de clasificación ya que se usan diferentes técnicas para su

funcionamiento. Las redes de computadoras se dividen principalmente en: Red de Área

Local (LAN), Red de Área Amplia (WAN) e Internet, las cuales se definen a

continuación.

2.3.1.1 Red de área local

Las redes de área local (LAN) son redes de propiedad privada dentro de un solo

lugar o edificio de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Se usan ampliamente

para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo, con objeto de compartir

recursos e intercambiar información. Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por

tres características: su tamaño, tecnología de transmisión y su topología.
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Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 100 Mbps, tienen bajo

retardo (décimas de microsegundos) y experimentan muy pocos errores. Las LAN más

nuevas pueden operar a velocidades muy altas, de hasta cientos de megabits/seg.

Otro tipo de LAN se construye con líneas punto a punto. Las líneas individuales

conectan una maquina específica a otra. En la siguiente figura se muestran ejemplos de

redes de área local en diferentes formas de conexión.

b)

a)

Troncal

Figura [2.14] Ejemplos de redes de área local. [6]

a) Red de área local aislada, b) Redes de área local interconectadas.

2.3.1.2 Red de área amplia

Una red de área amplia o WAN se extiende sobre un área geográfica extensa, a

veces un país o un continente; contiene una colección de máquinas o computadoras

dedicadas a ejecutar aplicaciones. Estas máquinas están también conectadas por una

subred de comunicación. El trabajo de la subred es conducir mensajes de una máquina a

otra.

En muchas redes de área amplia, la subred tiene dos componentes distintos: las

líneas de transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de transmisión

(también llamadas circuitos, canales o troncales) mueven bits de una máquina a otra. Los

elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más

líneas de transmisión. A continuación se muestra un ejemplo de una red de área amplia.
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Figura [2.15] Ejemplo de una red de área amplia. [6]

2.3.1.3 Internet

Internet es el ejemplo de red de área amplia más común. Se basa en un conjunto

de protocolos llamados TCP/IP que permiten que se lleve a cabo el enrutamiento de

paquetes entre los distintos tipos de redes proporcionando el efecto de tratar con una sola

red global.

El Internet (World Wide Web) es el último adelanto en la tecnología de la

información, y como ocurrió con innovaciones anteriores, algunos principios perduran,

mientras otros deben volver a examinarse por completo para repararlos. Debido a que el

Internet integra muchas de las tecnologías y clases de contenido en una sola interfaz,

plantea un reto enorme a quienes diseñan sitios para Internet e Intranet. El Internet no es

mágico. Nos permite vincular muchas cosas en modos nunca antes posibles. [11]

Para publicar cualquier tipo de dato o información en Internet se requiere

montar un servidor Web. Existen varios protocolos de comunicación por Internet y cada

servidor Web utiliza un protocolo específico utilizando un puerto de la red como se

muestra en la siguiente tabla:

Protocolo
HTTP
FTP

SMTP

Aplicación
Páginas Web

Archivos
Correo electrónico

Puerto
80
21
25

Tabla [2.2] Protocolos de Internet.

Como información general, los servidores Web de HTTP más usados a nivel

mundial son el Apache y el Internet Information Services.

En un sitio Web (página o portal de Ethernet o Internet) donde se quiere publicar

mucha información, se recomienda integrar funciones tanto de búsqueda como de

exploración para facilitar a los diferentes usuarios que de una u otra forma logren

encontrar la información que buscan. Las opciones de búsqueda deben ser claras y los
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resultados se deben de mostrar de forma razonable según el tipo de información. Un

motor de búsqueda es una parte del sistema que permite buscar la información que

quiere encontrar el usuario sin tener que recorrer todo el sitio y buscar visualmente.

Algunas consideraciones importantes al implementar un motor de búsqueda son

las siguientes:

• Repetir el texto de la consulta de modo notorio en la página de resultados.

• Permitir al usuario saber cuántos documentos se obtuvieron con la búsqueda.

• Dejar saber al usuario dónde se encuentra dentro del conjunto de resultados que

se le muestra.

• Facilitar al usuario la posibilidad de repetir una consulta o emprender una nueva.

Con todas estas opciones y mostrando el texto de la consulta actual en la página

para repetir la búsqueda, permitirá que el usuario pueda modificarla sin tener que

escribirla otra vez.

Cuando un usuario realiza una búsqueda, espera resultados. En general, una

consulta obtiene un documento, así que se satisface la expectativa del usuario. Pero

algunas veces no hay resultado alguno. Se debe permitir al usuario saber por qué la

búsqueda no arrojó resultados creando alguna página o pantalla de resultados para estos

casos. Ahí se deberá esclarecer sin ambages que no se obtuvo nada y dar una explicación

del por qué, consejos para mejorar los resultados y vínculos hacia el área de ayuda y

hacia una nueva interfaz de búsqueda donde el usuario pueda intentarlo de nuevo.

Cualquier software para integración de información a Web generalmente es

independiente de cualquier otra herramienta de ingeniería y es compatible con cualquier

navegador.

La utilidad de integrar a Web el sistema de información de la planta radica en

tener acceso a la información desde cualquier parte del mundo.
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Figura [2.16] Integración a Web de una planta.

La integración a Web para diagnóstico y servicio de la automatización nos

permite tener acceso a la información desde cualquier parte del mundo.

Actualmente los módulos de Ethernet de los PLCs tienen funciones autónomas

para envió de correos electrónicos con la información que se desee. Estas funciones

tienen varias aplicaciones como envío de correos electrónicos a computadoras, a faxes o

a teléfonos celulares vía mensajes de texto como se muestra en la siguiente figura:

Figura [2.17] El módulo de Ethernet de los PLCs permite envío de correos

electrónicos a otros dispositivos por medio de Internet.
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En cada red, ya sea Ethernet o Internet, cada computadora debe tener una

dirección diferente para que los .paquetes de datos puedan transmitirse sin problemas

desde una computadora a otra. Esta dirección se llama IP (por sus siglas en inglés:

"Internet Protocol") y consta de cuatro números (entre 1 y 255) separados por puntos,

(por ejemplo 131.45.229.1). Generalmente cada red maneja las direcciones IP con el

protocolo "Dynamic Host Configuration Protocol" (DHCP) el cual asigna

automáticamente una IP diferente a cada computadora que se conecta a la red.

En aplicaciones específicas se necesita que la dirección IP no cambie (por

ejemplo para un servidor Web) y esto se puede lograr de dos formas:

1) Que el administrador de la red asigne una dirección IP fija al servidor.

2) Utilizando un "Domain Ñame Service" (DNS) el cual consiste en un nombre

como google.com y que corresponde a un IP, en este caso 216.239.32.10 y que si la

dirección IP cambia, se actualiza el cambio en el DNS google.com.

Conforme las compañías se estandarizan en Ethernet y decrece el número de

redes en la empresa, se ganan capacidades que no hubieran sido posibles con la

diversidad de redes que se tenían anteriormente. El control y monitoreo remotos con

voz, video y soluciones integrales de datos junto con Ethernet han generado nuevas y

poderosas tecnologías en el campo de la empresa y a través de ella.

Mientras que las características y extensión de una red dependen de las

necesidades de cada empresa y su infraestructura actual, los beneficios para cualquiera

son:

• Reducción de costos de instalación y mantenimiento.

• Se reduce el cableado: cuando diferentes redes propietarias se juntan en una

misma red Ethernet y/o tecnología inalámbrica, tanto el costo del cableado como

de la mano de obra para instalarlo se disminuyen o eliminan.

• Se reduce el hardware: al colapsar las diferentes capas de las redes, se reducen o

eliminan los costos de otro hardware como diferentes tarjetas de red.

• Se reducen los costos de capacitación: en lugar de que nuevos usuarios trabajen

en diferentes redes, toda la fuerza de trabajo se concentra en entrenar al personal

para que sepa usar y mantener una sola red.
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• Se reduce el inventario de refacciones: la compañía sólo tiene que invertir en

refacciones para una red en vez de varias.

Simplificación de operaciones y seguridad.

• Implementando una sola red Ethernet permite a los usuarios desarrollar las

mismas herramientas de monitoreo a lo largo de la empresa, simplificando las

operaciones, el mantenimiento y permitiendo responder más rápido y

efectivamente ante problemas.

• Teniendo una sola red se simplifica la necesidad de tener redundancia en

múltiples redes propietarias.

• Usando una sola red, los usuarios pueden crear un solo esquema de seguridad

para autenticación y autorización.

Rapidez en el desarrollo de sistemas.

• Un estándar de red Ethernet reduce el tiempo que consumen los dispositivos en

cuanto a conectividad y compatibilidad, habilitando el desarrollo de sistemas más

rápido.

• Menos trabajadores con un conocimiento más profundo de la red hace la

implementación y mantenimiento más eficientes y efectivos que tener varios

trabajadores con conocimientos de diferentes redes.

Incremento en la funcionalidad del equipo.

• Equipos con Ethernet integrada pueden ser conectados a otras máquinas en

campo y/o a sistemas de información de negocios. Obtener información en

tiempo real del campo de la planta y ver en conjunto otros datos de la empresa,

extienden de manera excepcional la funcionalidad de los equipos, permitiendo

mejoras substanciales en la producción y calidad.

Toma de decisiones más informada y segura.

• La habilidad de recolectar, ver y compartir información a lo largo de la empresa

en la red común Ethernet, contribuye a una toma de decisiones colaborativa más

rápida y responsable en todas las fases del proceso de manufactura, desde el

diseño del producto y su desarrollo, hasta la administración de toda la

manufactura. [10]
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2.3.2 Modelos de referencia

La necesidad de normalización de las redes para su extensión por todo el mundo

condujo a la organización internacional de normalización (I.S.O) a la creación del

subcomité de interconexión de sistemas abiertos (O.S.I.) en 1977.

Para reducir la complejidad del diseño de las redes estas están organizadas como

una serie de capas o niveles, construidas una sobre otra. En todas las redes el propósito

de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores de modo que no tengan

que ocuparse del detalle de la implementación real de los servicios. Entendiéndose por

"capa" una entidad que realiza de por sí una función específica. Cada capa define los

procedimientos y las reglas (protocolos normalizados) que los subsistemas de

comunicaciones deben seguir, para poder comunicarse con sus procesos

correspondientes de los otros sistemas.

Un protocolo es un acuerdo entre las partes que se comunican sobre como va a

proceder la comunicación. Cada una de las capas de una máquina se comunica usando

un protocolo.

Dentro de los modelos de referencia más importantes se encuentran el OSI y el

TCP/IP que se explican a continuación porque son de nuestro interés ya que son la base

de los buses de campo industriales que manejan los PLCs.

2.3.2.1 OSI(Open Systems Interconnection)

El modelo de referencia OSI es una descomposición jerárquica arbitraria de las

funciones de comunicación de las computadoras en niveles de abstracción llamados

capas. El propósito primordial de OSI es servir como mecanismo intermedio o de

transferencia de la información desde una aplicación de software en una computadora a

través del medio de transmisión hasta una aplicación de software con otra computadora.

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las

cuales ilustra una función de red particular. La división de la red en siete capas presenta

las siguientes ventajas:

• Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencilla y normaliza los

componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos de

diferentes fabricantes.

• Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí

de una forma totalmente definida.
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• Impide que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas, de manera

que se puedan desarrollar con más rapidez.

• Divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el

aprendizaje.

La siguiente figura muestra los niveles involucrados en el envió de un mensaje

del dispositivo A al dispositivo B. Conforme viaja el mensaje de A a B, puede pasar a

través de muchos nodos intermedios.

Figura [2.18] Arquitectura de red basada en el modelo OSI. [6]

A continuación se muestran las funciones y servicios de cada una de las siete

capas del modelo OSI:

Función Capa Servido

Datos normalizados

„

datos

Diálogos de control

Integridad da los
mensajes

Encaminamiento

Detección de errores

Conexión de equipos

s s
\ Anfcaaón |s s

S S
J presentación |

/ s
V S

p^^isflsaóá' • j
s s

s. .s
»^ü*<;-5l

s. s
l̂ ^ap%«?ij'-l

s~ •>y s
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.

y protocolos de aplicación

Formato y codificación

Control del dialogo y
recuperación de sesión

Multiplexado y control de
errores

Encaminamiento de red y
control de flujo

Estructura de la trama,

Transporte de bits

Figura [2.19] Capas del modelo OSI. [6]
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El modelo OS1 no es una estructura de red ya que no especifica los servicios y

protocolos exactos que se deben usar en cada capa, sino que solo indica qué es lo que se

debe hacer en cada una de ellas. Los sistemas construidos basados en los protocolos OSI

se llaman formalmente sistemas abiertos.

2.3.2.2 TCP/IP

El estándar abierto de Internet es el Protocolo de Control de Transmisión /

Protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo

TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos computadores, desde cualquier

parte del mundo, a casi la velocidad de la luz.

Se creó el modelo TCP/IP porque se necesitaba una arquitectura que pudiera conectar

múltiples redes y que tuviera la capacidad de mantener conexiones aun cuando una parte

de la subred estuviese dañada o perdida.

El modelo TCP/IP está basado en el tipo de red packet-switched (de conmutación de

paquetes), y tiene cuatro capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de

Internet y la capa de red como se muestra en al siguiente figura:

TCP/IP
4
3
2
1

Aplicación
Transporte
Internet
Red

Figura [2.20] Capas del modelo TCP/IP.

Ethernet fue diseñada por Xerox Corporation y registrada posteriormente junto

con Digital e Intel. Es compatible con el modelo OSI en los niveles 1, 2 y 3 (el último a

través de puentes). Permite topología en Bus o árbol con comunicación semidúplex. Las

velocidades van desde los 10 Mbits/s a los 100 Mbits/s de Fast-Ethemet. Es uno de los

estándares de red que más rápidamente evolucionan debido a su uso masivo.

2.3.3 Buses de campo industriales

Los buses de campo permiten realizar el cableado de una red industrial mediante

un solo cable de comunicación al que se le conectan todos los sensores, actuadores y

dispositivos inteligentes que se encuentren en la planta. Cumpliendo los requerimientos

para conseguir un tiempo de respuesta muy corto.

Los buses de campo más recientes son más potentes, capaces de comunicar los

PLC's y otros elementos programables con sistemas de gestión de alto nivel.
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Existe una amplia variedad de buses para diferentes aplicaciones y están

catalogados según el nivel de función que tienen.

2.3.3.1 Niveles de las redes industriales

Anteriormente en la comunicación industrial existían interrupciones o errores

debido a que se tenían conectados diferentes tipos de dispositivos, desde sensores y

actuadores hasta interfaces y controladores. Es por ello que se han dividido en tres

niveles las redes de comunicación industrial para eliminar aquellos problemas.

2.3.3.1.1 Nivel Inferior

Es el nivel mas bajo en la automatización y el más próximo al proceso también es

conocido como nivel de campo Actuador/Sensor o Entradas/Salidas. Aquí se encuentran

los sensores y actuadores encargados de manejar el proceso productivo y tomar las

medidas necesarias para la correcta automatización y supervisión.

Estas redes son utilizadas para conectar dispositivos, sensores y actuadores a

sistemas de control y automatización, en donde cíclicamente consulta el estado de los

sensores y actualiza el estado de los actuadores. En este nivel se puede realizar el

monitoreo y diagnóstico del funcionamiento e identificación de cada uno de los

dispositivos integrados en el bus en tiempo real y de esta manera reduce el tiempo

utilizado para el mantenimiento de ellos.

Los buses de dispositivos de este nivel transmiten datos de bajo nivel como bits y

bytes por lo que soporta un gran número de dispositivos conectados a él.

Estas redes trabajan bajos los estándares de comunicación que cobren los niveles

físico, de enlace y e comunicación establecidos en el modelo OSI. [6]

Hoy en día distintos proveedores han desarrollado bloques de entrada y salida de

datos que permiten compartir una conexión al bus en donde cada uno de ellos ha

desarrollado su propia red de dispositivos. A continuación se mencionan algunos buses

de los más usados en la industria tales como:

• AS-interface (Actuator-Sensor interface).

• DeviceNet

• BitBus

• Smart Distributed System (SDS)

• Seriplex
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2.3.3.1.2 Nivel Medio

Es el nivel de la parte de campo y proceso también conocido como de control o

campo y proceso. Esta es la red más importante ya que tiene una comunicación

bidireccional verticalmente de manera que tiene la capacidad de controlar la red de

dispositivos y a su vez tiene la obligación de mandar información relevante a la red de

nivel gerencial permitiendo la toma de decisiones y acciones necesarias, integrando así

el sistema de automatización y el sistema de información de la empresa.

A este nivel se sitúan los PLC's de gama alta y las computadoras dedicados a

diseño, control de calidad, programación, etc. se encarga de la integración de pequeños

automatismos (PLC's compactos, multiplexores de E/S, controladores PID, etc.) dentro

de sub-redes ó "islas". En el nivel más alto de estas redes se suelen encontrar uno o

varios PLC's modulares, actuando como maestros de la red o maestros flotantes. Además

aquí se realiza la supervisión y monitoreo de todos los procesos y dispositivos

incorporados en los niveles inferiores.

En este nivel se encuentra los buses de campo que contienen los dispositivos

inteligentes y las máquinas o estaciones de trabajo los cuales arrojan datos muy

importantes para la mejora del producto y de los tiempos de producción.

La importancia de este nivel es la retroalimentación de estos datos es dada en

tiempo real por lo que la toma de decisión de realiza mas rápidamente y genera

beneficios económicos en la industria.

Existen diversos proveedores de redes industriales en donde cada uno de ellos ha

desarrollado su propia red de control dentro de las cuales se encuentran:

• ProfiBus

• ControlNet

• Fieldbus

• Lon Works

• Modbus

• CAN
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2.3.3.1.3 Nivel Superior

Es el nivel más elevado y se encarga de integrar los niveles anteriores, también es

conocido como nivel de gestión o de información de negocio.

Las máquinas conectadas en este nivel suelen ser estaciones de trabajo que sirven

como puente entre el proceso productivo y el área de gestión y se encargan de supervisar

y gestionar todos los procesos. El medio de transmisión empleado en este nivel es

comúnmente el mismo que se utiliza en Ethernet, formando redes tipo LAN o WAN.

Diversos buses de campo establecidos han adoptado Ethernet como la red

apropiada para los niveles superiores. Esta red permite la conexión de sistemas de

automatización entre sí, con PLC's, estaciones de trabajo y áreas o departamentos

administrativos para lograr una comunicación homogénea y heterogénea.

En las redes LAN, Ethernet es la más utilizada ya que ofrece grandes ventajas:

• Rápida puesta en marcha.

• Flexibilidad para ampliación y reducción de las instalaciones.

• Alta disponibilidad por las topologías de red que pueden implementarse.

• Comunicación ilimitada

• Interconectividad por redes de diferentes áreas.

• Posibilidad de conexión vía WAN como RDSI o internet. [6]

Niveles
Aplicaciones
Control típico
Usa microprocesador
Toma decisiones
Tiempo de respuesta
Buses

Entradas/Salidas
Discretas
PLCs, PCs
No
No
< 5ms
ASi
DeviceNet
CANbus
LonWorks
Seriplex
Sensoplex

Control
Discretas
PLCs, PCs
Si
Algunos
< 5ms
Profibus
ControlNet

Administración
Proceso
Distribuido
Si
Si
< lOOms
EtherNet/IP
Profinet

Tabla [2.3] Tabla comparativa de los tres niveles de redes industriales.

El Ethernet Industrial fue diseñado para ser cien por ciento compatible con el

Ethernet comercial de las redes de computadoras pero también tienen otras funciones

basadas en diferentes tecnologías de información que permiten el manejo de grandes
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cantidades de información y que además son capaces de soportar transferencias de datos

de equipos industriales en tiempo real. [27]

Los dos principales tipos de Ethernet Industrial: ProfíNet y EtherNet/IP tienen

muchas características semejantes pero su arquitectura interna es bastante diferente,

algunas de sus características se describen brevemente a continuación.

Profinet

Profinet es una combinación de Profibus y Ethernet, compatible con ambas y con

muchos dispositivos modernos. Profinet engloba la instalación de la red, inteligencia

distribuida, control de movimiento, dispositivos de campo, comunicación en tiempo real,

procesos, seguridad y estándares de tecnologías de información. [2]

Es una red de alto nivel para usos industriales de automatización. Está basado en

tecnologías estándares como "Distributed Component Object Model" (DCOM) y

"Remote Procedure Cali" (RPC), usa el hardware y software tradicionales de Ethernet

para definir una red que estructura las tareas de configuración, teniendo acceso y

controlando los dispositivos industriales de automatización.

Profinet se basa en la estructura de interfases de objetos definida por DCOM que

si usted es familiarizado con la historia de las comunicaciones entre procesos de

Microsoft, es un descendiente de los componentes DDE, OLE y ActiveX. Su estructura

interna se muestra en la siguiente figura:

Figura [2.21] Componentes de ProfíNet [26]
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Con la tecnología de Profínet se puede tener una comunicación uniforme con

rápidos tiempos de respuesta. Se tienen en el mismo cable las tecnologías de tiempo real

y servicios de información así como comunicación ilimitada TCP/IP. Se pueden escalar

las aplicaciones de tiempo real desde las aplicaciones no críticas hasta las que requieren

alto desempeño.

Antes se necesitaba Profibus para los dispositivos y Ethernet para la

comunicación entre CPUs y computadoras. Ahora se utiliza la misma red Profinet tanto

dispositivos como para CPUs y computadoras.

En la siguiente figura se muestra la evolución de Profibus a Profinet:

para

Figura [2.22] Evolución de Profibus a Profinet.

ProfiNet es más que Profíbus sobre Ethernet. Utiliza los conceptos y software

tradicionales de las tecnologías de información más que las otras redes para aplicaciones

industriales como se muestra a continuación.

100m» lOm <1mt

IT-services

Procassdata

Figura [2.23] Capacidad de Profinet en cuanto a tiempos de respuesta. [4]

Real-Time
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La integración de diferentes redes en un mismo sistema es posible incluyendo los

módulos de comunicación para cada red en el mismo sistema como se muestra a

continuación:

Figura [2.24] Integración de las redes Asi y Profibus a Profinet.

EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol)

Es un estándar industrial que utiliza EtherNet comercial para comunicarse con

medios físicos y dispositivos industriales. Está construido en la misma base como el

Ethernet comercial pero también utiliza un protocolo abierto conocido como "Control

and Information Protocol" (CIP) el cual se encuentra en la capa de aplicación, el

estándar IEEE 802.3 de Ethernet para definir cables y servicios de conexión y TCP/IP

para enviar y recibir mensajes de Internet como se muestra en la siguiente figura:

CIP\; V

Control and Information

Protocot,

ÜDP

IP-Multicast

[5]

Figura [2.25] Componentes de EtherNet/IP.
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El CIP provee comunicación en tiempo real permitiendo a los usuarios controlar,

configurar y recolectar datos. EtherNet/IP tiene una gran ventaja en aplicaciones que

requieren tiempos de procesamiento críticos.

2.4 Arquitectura Totalmente Integrada

El concepto que maneja Siemens sobre la Automatización Totalmente Integrada

(sus siglas TÍA) comprende un nuevo concepto de elaboración de tareas de

automatización industrial. Las soluciones de automatización existentes se componen de

una mezcla de diferentes sistemas tecnológicos y fabricantes.

Los Controladores Lógicos Programables o PLCs, son empleados en niveles de

campo donde el nivel de célula utiliza una mezcla de PC y PLCs y el nivel de control de

procesos sólo utiliza PCs.

Hasta ahora, es muy usual que cada uno de esos sistemas utilice un software e

interfase de usuario totalmente distinto al anterior. Además está el hecho de que incluso

dichos sistemas se componen de elementos procedentes de diferentes fabricantes.

Debido a la gran variedad de estas soluciones, se producen frecuentemente problemas de

comunicaciones. Los datos deben de ser leídos y escritos varias veces, con lo que no

existe el concepto consistente de la preparación de grandes cantidades de datos.

La idea fundamental es una base de tecnología que proporcione soluciones a los

problemas individuales. Debería demandar una posterior filosofía de proyecto de

mantenimiento y servicio únicos.

La Automatización Totalmente Integrada responde a la llegada de los límites de

sistemas existentes. Todos los dispositivos y sistemas son integrados en una solución

automatizada conjunta, donde se alcanza la uniformidad en el almacenamiento de datos,

configuración, programación, e incluso la comunicación.
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2.4.1 Características de un sistema con Automatización Totalmente Integrada

Un sistema ATI se distingue por las siguientes características:

Almacenamiento de datos comunes

Los datos sólo son introducidos una vez y son gestionados por el usuario (en la

memoria del PLC o del ordenador a través de un sistema de visualización o de periferia

de Entradas/Salidas distribuidas). Si dichos datos son requeridos en otro sitio, el

software recoge esos datos en bases de datos comunes. La costosa comprobación de

consistencia de datos ya no será requerida.

Sistemas Escalables

Todos los componentes inherentes y sistemas son configurados, programados,

llevados a la práctica, depurados y monitorizados con un kit de software completamente

integrado y modular. El usuario puede utilizar estas herramientas bajo un interfase de

usuario para cada solución.

Interfase Abierta

La comunicación está totalmente integrada, de manera que se encuentra libre de

que se pueda producir algún problema en el intercambio de datos entre diferentes

sistemas. Por ejemplo, no es muy importante conocer el enlace de comunicaciones

siguiente en la configuración de un PLC. El ajuste de la red establece sólo un criterio de

selección y puede cambiarse en cualquier momento. Por lo tanto, no hay ningún

problema en configurar diferentes soluciones de automatización. PROFEBUS es

utilizado como bus de comunicaciones.

Integración Completa

La completa integración de la tecnología en accionamientos. Las herramientas

para la configuración, diagnóstico y puesta en marcha, se encuentran integradas en el

software STEP 7.

Reducción de Costos

Reducción de costos en configuración, mantenimiento y formación de personal

son el resultado de este concepto de integración. El óptimo uso del hardware permite que

los costos en dicho hardware se vean reducidos.
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Compatibilidad y medularidad

Las soluciones de automatización generadas no son sistemas cerrados, sino que

pueden ampliarse a través de la medularidad de sus componentes y de su software. No

hay ningún problema en que sean sistemas centralizados o abiertos.

Bases de Datos Comunes

Las bases de datos comunes son también útiles en una tercera parte de los

sistemas con interfases estándar predefinidos. OPC (OLE para Control de Procesos)

permite la representación de los datos procesados en una aplicación basada en Windows,

a través de la cual se pueden observar y actuar sobre dichos procesos. Se pueden utilizar

también antiguos programas de S5, tras un proceso de conversión.

2.5 Arquitectura Integrada

El concepto de Arquitectura Integrada de Alien Bradley y Rockwell Automation

tiene el propósito de ahorrar el uso de tiempo y dinero. La arquitectura integrada trae

consigo un excepcional rango de componentes y sistemas pre-integrados que han

ayudado a desarrollar las empresas manufactureras de diversas industrias. Esta

arquitectura integrada ayudará a:

• Reusar las prácticas de ingeniería para reducir el tiempo y costo de desarrollo.

• Maximizar el retorno de los activos utilizando control y monitoreo.

• Responder más rápidamente a las demandas del cliente y del mercado.

• Tener mejor acceso a la planta así como a la información de producción.

Muchos de los sistemas de control en la actualidad y la mayoría de las fábricas

demandan diverso equipo de control. Tipicamer.ie esto requiere la integración de

diferentes controladores, redes y software para hacer funcionar el sistema.

Lo que los sistemas de Alien Bradley buscan es atravesar varias disciplinas en

una sola, facilidad de uso, reduciendo adquisición, entrenamiento, desarrollo y costos de

mantenimientos. [14]

44



2.5.1 Características de la Arquitectura Integrada

La Arquitectura Integrada comprende varios conceptos como:

Flexibilidad de programación y productividad

Al tener una variedad de lenguajes tales como escalera, diagramas de bloques de

funciones, texto estructurado y tabla lógica de secuencia de funciones.

Simplificación en la programación

Basada en el etiquetamiento de direcciones para relacionar las variables con los

nombres de las cosas físicas y en la estructuración de los datos tal cual se manejan en el

proceso y no en un formato fijó del controlador.

Reducción del trabajo de ingeniería

Al permitir realizar el diseño de la programación y la instalación eléctrica al

mismo tiempo. La estructura de los programas reduce la ingeniería al permitir código

modular inclusive con múltiples aplicaciones y rutinas sin conflictos. Esto facilita mucho

el reuso de código.

Se dinamiza el tiempo de diseño con la potencia de programación y como

consecuencia reduce significativamente el ciclo entero de diseño de equipo. Se definen

nombres o etiquetas a las variables una sola vez y se pueden reusar a lo largo del sistema

distribuido, desde el PLC hasta la HMI ya que se referencían en vez de duplicarse.

Se tiene un editor común para el desarrollo de aplicaciones HMI a nivel máquina,

aplicación y supervisorio en la red. No hay necesidad de recrear pantallas gráficas,

etiquetas ni otros elementos del proyecto.

Rápida creación de controles del sistema con una variedad de librerías y objetos

reusables. Este reuso puede bajar los costos de desarrollo del proyecto hasta un 40%.

Existen controles que soportan múltiples usuarios y diferentes versiones para lograr

hacer proyectos complejos con trabajo colaborativo. Cualquier cambio de un elemento

se informa inmediatamente a todo el sistema.

Medularidad

La plataforma de control de procesos es escalable, lo cual provee máximo valor y

productividad. Cuenta con un sistema de autoescaneo que mapea la red y

automáticamente enlista los dispositivos esclavos haciendo el sistema más fácil de
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configurar. Cuenta con soluciones adicionales específicas para otros trabajos como

control secuencial y de movimiento.

Facilita Actualizaciones y Pruebas

Permite la actualización de los sistemas de control de motores ilimitando así la

funcionalidad y evitando el gran número de componentes adicionales que se requieren

para estas tareas.

Se puede probar y validar el código de la aplicación antes de instalarlo para

reducir el tiempo de arranque y los costos que implica el corregir detalles en planta.

Incluye la opción de simular sistemas automatizados para predecir cuál es la mejor

forma de trabajo.

Reducción de Costos de Mantenimiento

Esta arquitectura integrada da acceso a los datos que uno necesita para optimizar

el proceso y las operaciones de manufactura.

La red de control se ajusta a las necesidades actuales, asegura una simple futura

expansión sin riesgos. Los dispositivos son capaces de comunicarse con cualquier cosa

en la red y en el lugar que sea. Se eliminan los problemas y dificultades de ínter operar y

mantener todos los sistemas de un área o empresa.

Asegura poder monitorear sin parar el sistema y se cuenta con un sistema de

detección de fallas y recuperación embebido.

Reduce el tiempo de paro con el monitoreo rutinario de condiciones.

Se tiene un fácil acceso a los datos para resolver los problemas operacionales.

Está al pendiente de los problemas antes de que ocurra una falla y la producción

se detenga.

F"ce los reinicios de sistema más rápidos y fáciles con absoluta

retroalimentación.

Se pueden cambiar y monitorear parámetros desde la red de dispositivos.

Tiene un sistema de Auto Reemplazo de Dispositivos (ADR) que facilita el

reemplazo de dispositivos dañados reduciendo significativamente el tiempo de arranque.

Los dispositivos en planta han ido incrementando su inteligencia para poder

seguir funcionando inclusive cuando falle la red. Con estas cualidades se han logrado

reducii el tiempo de paro, el costo del material desperdiciado y minimizar los riesgos de

dañar otras áreas de la planta.
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Integración Completa

Este tipo de sistemas mantienen un comprensivo y central record de todos los

cambios hechos en el sistema de manufactura. Esto facilita el manejo de cambios, saber

qué, cuándo, dónde y por qué hubo un cambio.

Facilita el diagnóstico, la resolución de problemas, reconocimiento de señales de

alerta, y mantenimiento del equipo. Todos los diagnósticos y monitoreo generan

mensajes que son redireccionados a una base de datos central donde están disponibles

para darles seguimiento y analizarlos.

La Arquitectura Integrada tiene capacidades de diagnóstico remoto con sólo

conectar el módem al puerto serial del CPU del controlador y no se limita a monitorear

el PLC sino también los otros dispositivos de la red como drives de motores y sistemas

de control.

En fin, la Automatización Totalmente Integrada de Siemens y la Arquitectura

Integrada de Alien Bradley tienen bases similares y los mismos objetivos, la diferencia

es que son líneas de pensamiento europea y americana respectivamente. Entonces

cuando se diseña un sistema de automatización, se sugiere seguir los conceptos de ambas

arquitecturas para que resulte de la mejor forma.

2.6 Planificación de una red industrial

Para la planeación de una red industrial es necesario analizar:

• Tipo de componentes necesarios (sensores, actuadores, controladores, drives).

• Medir o calcular las distancias entre los componentes.

• Especificar dónde están localizados los componentes para definir cuáles deben

tener capacidades.

• Contabilizar el número de entradas y salidas para asegurarse que el equipo de

control tenga la capacidad suficiente.

Recomendación: El dibujar el esquema de interconexión de una red industrial

facilita el análisis.
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Ya que se tiene claro lo anterior, se siguen los siguientes pasos para que la

implantación de la red sea exitosa:

a) Entender los requerimientos del sistema. Entre mejor se conozcan los

requerimientos del sistema, mayor es la probabilidad de que la instalación sea exitosa.

• El ambiente del sistema.

Integración de las Entradas/Salidas de control de planta con las

tecnologías de información.

Escalabilidad.

Seguridad.

• Desempeño.

Capacidad de datos.

Velocidad.

• Infraestructura.

Medio de transmisión.

Ruteador o "switch".

"Firewall".

Acceso remoto.

b) Aprender el ambiente del sistema. Conocer el ambiente del sistema puede

ayudar a determinar el nivel de complejidad que se requerirá en cuanto a seguridad e

integración de tecnologías de información.

• Sistema Integrado.

• Sistema Conectado.

• Sistema Aislado.

c) Las tecnologías de información necesitan soportar el alto y continuo tráfico de

los paquetes de datos de las Entradas/Salidas.

d) Segmentar las redes correctamente. Una segmentación propia puede mejorar

el desempeño del sistema.

• Beneficios.

Simplifica el manejo de la red.

Seguridad.

Tráfico de Entradas/Salidas contra mensajes de interfases.

Maximizar la disponibilidad de las redes.
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• Herramientas de segmentación.

Para segmentos físicos: "switches".

Para segmentos lógicos: Subredes VLAN e IP.

e) Seleccionar e instalar el medio de transmisión correcto.

• Cobre.

Los cables y conectores CAT 5 o CAT 6 son los recomendados

para aplicaciones industriales.

Generalmente se recomienda el uso de UDP.

STP se recomienda para ambientes ruidosos.

• Fibra óptica.

Se recomienda cuando se requiere inmunidad al ruido y distancias

largas.

Existen dos tipos: Mono Modo de alto desempeño y alto costo o

Multi Modo de propósito general

• Tierra y ruido.

Aplican los mismos estándares que para otras instalaciones de red

f) Conocer las limitaciones de los dispositivos

• No todos los dispositivos tienen las mismas capacidades.

• Los cuellos de botella de un sistema Ethernet siempre se localizan en

los dispositivos terminales.

g) Protegerse contra riesgos potenciales de seguridad. Denegar el acceso por

"default" y permitirlo haciendo excepciones.

• Actualmente general se toman las siguientes acciones:

Separar lógicamente la red de tecnologías de información del

corporativo de la red de automatización.

Limitar estrictamente el acceso lógico y físico al sistema de

automatización a quienes realmente lo necesitan.

Implementar procesos, políticas y procedimientos de seguridad en

la planta.

Utilizar las tecnologías de información para reforzar la seguridad

según las políticas de acceso.
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Capítulo III

Metodología para interconectar PLCs a través de red

Ethernet e Internet
3.1 Introducción

Para lograr una interconexión eficiente de PLCs con Ethernet e Internet antes de

la instalación, configuración y desarrollo del sistema se deben analizar las necesidades

de la empresa, de los operadores, supervisores y administradores; y se debe planear para

construir sistemas de organización, navegación, rotulado y búsqueda alrededor de las

necesidades con la finalidad de poder tener la información necesaria en el lugar y en el

momento adecuados para poder darse cuenta, ser notificados y actuar a tiempo ante

cualquier situación que se presente.

La finalidad del caso de estudio que se describe más adelante es demostrar cómo

se puede tener acceso a las entradas y salidas de los PLCs Siemens y Alien Bradley

desde una misma interfaz remota vía Web sin necesitar comprar software ni licencias

adicionales a las incluidas con el software básico de estos PLCs.

En base a la investigación realizada y la implementación del caso de estudio, se

generó una metodología que consta de una serie de puntos que se sugieren considerar

cuando se quiere realizar una conexión entre PLCs en Ethernet e Internet ya sea en una

instalación nueva o en una existente partiendo de que existe alguna de las siguientes

necesidades:

• Monitorear un proceso remoto ya sea porque se encuentra lejos del cuarto de

control o porque es un área de difícil acceso.

• Comunicar dos o más PLCs que controlan procesos en localidades distantes para

compartir información.

• Manejar las variables de los PLCs como datos en el sistema de información de la

empresa para formar una sola base de datos compartida.

• Integrar el sistema de información de la empresa y los PLCs para que el

intercambio de información entre el sistema y el equipo de control sea

automático y no haya cabida a errores humanos.

• Tener acceso al proceso desde Internet sólo por personas autorizadas y con

diferentes niveles de acceso y seguridad.

• Conectar los PLCs con diferentes fuentes de envío de mensajes como correo

electrónico, fax, mensajes de texto de teléfono celular o a Internet e en general
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para monitorear y recibir mensajes o alarmas de fallas y status de interés del

proceso.

Esta metodología pretende facilitar la tarea de integrar los PLCs con las redes

Ethernet e Internet tanto para el integrador del sistema, como para el encargado del

proyecto por parte de la empresa.

• Integrador del sistema

Conozca las opciones que se tienen para integrar el proyecto y decida junto con el

encargado del proyecto la que mejor convenga según los requerimientos.

Integre el proyecto de automatización como un sistema de información.

Se apoye en el caso de estudio como ejemplo.

• Encargado del proyecto

Conozca las opciones que se tienen para integrar el proyecto y decida junto con el

integrador la que mejor convenga según los requerimientos.

Analice las necesidades del personal de todos los departamentos de la empresa para que

sea lo más provechosa posible la interconexión.

Conozca los requerimientos de hardware y software.

Sepa cómo funciona y pueda hacer modificaciones de configuraciones, niveles de

acceso y de seguridad.

Al integrar los PLCs con las redes Ethernet e Internet, el personal obtendrá los

siguientes beneficios:

• Operador

La interfaz de usuario se podrá presentar de una manera más completa y con más

opciones.

• Encargado de mantenimiento

Contará con alertas que le permitirán conocer el estado del sistema en cualquier lugar

que se encuentre ya sea dentro o fuera de la planta.

• Administrador

Podrá tener a su alcance más información en el lugar en que se encuentre justo en el

momento en que la necesite.

• Empresa

Integrar completamente el sistema de información y el de proceso.

Reducir costos por tiempos muertos y también por trabajos de reingeniería.
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A continuación se presentan los pasos que se sugieren considerar para

interconectar los PLCs en Ethernet y/o Internet que son: la interconexión de los PLCs

por Ethernet, el control y monitoreo de las variables de los PLCs, algunas sugerencias

para el control y monitoreo remotos, la publicación de datos en Web y al final el caso de

estudio que muestra un ejemplo práctico.

3.2 Interconexión de los PLCs por Ethernet

Existen diferentes formas de conectar un PLC a la red Ethernet y es de nuestro

interés mencionar las siguientes:

a) Conectar el PLC por medio de su módulo de Ethernet a un módem, "switch" o

ruteador.

b) Conectar el PLC por medio de su módulo de Ethernet a una tarjeta de red de

una computadora que tenga instalado ya sea el software de programación del PLC, el de

la interfaz Web o ambos. La computadora necesitará una segunda tarjeta de red para

conectarse a la red local y/o Internet.

c) Conectar el PLC por medio de alguna otra red como Profibus, ControlNet o

RS-232 a una computadora y esa computadora al ruteador por medio de su tarjeta de red

Ethernet.

Ejemplos de las diferentes formas de interconexión entre un PLC y la

computadora servidor:
a)

PLC

Ethernet

Ruteador

Computadora
Servidor

Figura [3.1] Ejemp'os de las diferentes formas de

interconexión entre un PLC y una computadora.
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Sugerencias al realizar las conexiones físicas:

• Seleccionar según el equipo según los requerimientos, las especificaciones y

. el costo.

• Validar las instalaciones contra el diseño y especificaciones de los equipos y

protocolos.

• Se recomienda siempre utilizar ruteadores o "switches".

• No descuidar la seguridad del personal ni del equipo.

Para el caso de estudio de esta tesis, los dos PLCs se conectaron directamente al

ruteador por Ethernet porque ambos cuentan con módulos de red Ethernet.
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3.3 Control y monitorco de las variables de los PLCs

Existen varias formas de controlar y monitorear las variables de los PLCs desde

una computadora. En el caso de estudio que se llevó a cabo para esta tesis se trabajó con

PLCs de los fabricantes Siemens y Alien Bradley, es por ello que en algunos casos se

hace referencia al software relacionado con ellos, pero se muestran las opciones a

utilizar para este propósito de forma general para cualquier PLC.

Algunas formas para controlar y monitorear las variables de los PLCs son utilizando:

a) Un mismo software como WinCC que tenga los drivers específicos para los

PLCs de las marcas y modelos que se quieren controlar. WinCC es el software de

Siemens para hacer interfases de usuario, maneja varios drivers para comunicarse con

diferentes PLCs. Tiene un servidor Web. [21]

b) Componentes ActiveX. ActiveX es el nombre que le dio Microsoft al grupo

de tecnologías y herramientas orientadas a objetos. Existen componentes para PLCs de

diferentes fabricantes. Los componentes ActiveX se pueden utilizar desde cualquier

aplicación.

c) El protocolo OPC (OLE (Object Linking & Embedding) for Process Control)

el cual requiere una licencia para cada servidor y cliente. OPC es un estándar para el

manejo de las variables de PLCs en el mismo formato en diferentes programas. Más

adelante se muestra una tabla comparativa de las características de los componentes

ActiveX y OPC.

d) Java Applets y Java Beans en el caso de Siemens. Los módulos de Ethernet

de Siemens incluyen un servidor Web con Applets de Java que tienen las funciones para

leer o escribir valores de las variables del PLC. [17]

e) APIs (Application Programming Interfaces) para el protocolo CIP (Control

and Information Protocol) en el caso de Alien Bradley. Las APIs son funciones ya

preestablecidas que se utilizan para desarropar aplicaciones propias utilizando software

o hardware ajenos. [18]

Dado que el objetivo del caso de estudio es tener acceso a las entradas y salidas

de los PLCs Siemens y Alien Bradley sin necesitar comprar software ni licencias, se

utilizaron los componentes ActiveX para la marca Alien Bradley y los Java Applets

para la marca Siemens porque son los que se tienen en el software básico sin necesitar

comprar software adicional.
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Los componentes ActiveX son de los más usados por ser compatibles con

múltiples aplicaciones y el protocolo OPC es muy útil porque es el estándar de

comunicaciones de casi todas las marcas de PLCs. A continuación se muestra una tabla

comparativa de sus características y en ella se muestra que cuando se tienen las dos

opciones, es recomendable utilizar componentes .NET o ActiveX en lugar de OPC por

todas las ventajas que se mencionan:

Componentes ActiveX o .NET [25]

Se pueden integrar en una sola aplicación.

Son extremadamente ligeros para el procesador de una computadora.

Casi cualquier producto de Microsoft los soporta.

Miles de compañías los soportan en todo el mundo.

Tienen un consumo bajo de recursos y son rápidos.

Típicamente sus licencias de ejecución son gratuitas.

Existen muchas opciones para construir aplicaciones Cliente-Servidor.

Sólo se necesita una sola aplicación para conjuntar diferentes componentes.

OPC

• Extremadamente pesado, necesita correr en una buena máquina.

• No hay ningún producto que lo soporte de forma nativa excepto VC++.

• Es lento y pesado para los recursos.

• Su instalación es complicada aún siendo en la misma máquina y del mismo

proveedor.

• Hay que pagar por cada nodo.

• Corre en múltiples aplicaciones.

Tabla [3.1] Comparación de los componentes ActiveX contra OPC. [22]
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3.3.1 Sugerencias para el control y monitoreo remotos

Es importante ver toda la automatización como un sistema de información donde

cada sensor arroja una señal y puede ser vista, almacenada e inclusive se puede

responder según el estado de la señal. Al automatizar pensando en un sistema de

información, es fácil implementar medidas de monitoreo de fallas, encontrar el cuello

de botella del sistema, medir la capacidad, los tiempos, la calidad y el éxito. Es por ello

que se tienen que definir las especificaciones deseadas:

• Los controles a los que se les quiere permitir manipular remotamente

• Los parámetros del proceso, medidas, cálculos y demás información a publicar

en red local y/o Internet.

• Lo que No se debe permitir manipular.

• Lo que No se debe publicar.

• Los avisos que se mostrarán al usuario cuando se presente algún error así como

notificaciones del estado del sistema.

El flujo de información se debe distribuir jerárquicamente:

• Estado de los sensores

• Variables de proceso

• Variables del sistema

• Medidas de tiempos

• Especificaciones de producción

• Metas de producción

• Información de producción

• Información del personal

• Cálculos e historial de costos (utilidades y pérdidas)

Las señales del mismo tipo o de la misma parte del proceso deben estar agrupadas de tal

forma que se entienda fácilmente. Se recomienda agruparlos por estados de los

sensores, actuadores, entradas, salidas, cantidades de producción, procesos en lista,

material en almacén y productos terminados. Si la empresa, industria o proceso tienen

muchas secciones, es bueno agrupar la información tanto por cada sección como en su

conjuiiio total. Guardar en archivos la historia de los procesos ayuda para conocer cómo

se han comportado todas las variables, procesos, producción y planta cada cierto

tiempo.
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En caso de existir una gran cantidad de información y/o archivos historiales, se

le deben agregar al sistema funciones de navegación y búsqueda como se menciona en

la sección de Internet.

Se debe aprender de los usuarios del sistema para poder realizar las mejoras al

mismo. Justo después de la publicación de un sitio o una interfaz ya sea local o remota

es cuando se tiene la mejor oportunidad de aprender acerca de lo que funciona y lo que

no funciona. Si se tiene el suficiente tiempo, presupuesto y facultades, se pueden usar

algunas herramientas y técnicas ya existentes para ayudar a aprender de los usuarios.

También se sugiere poner a diferentes usuarios individuales a hacer pruebas al sistema

para que gracias a los diferentes puntos de vista y conocimiento de las personas, puedan

ellos hacer preguntas y sugerencias que sirvan para localizar los puntos en donde se

podría realizar una mejora al sistema.

La seguridad también es necesaria en los sistemas de información dentro y fuera

de la planta. Se debe tener seguridad contra: direccionamientos incorrectos, accesos no

autorizados, espionaje y manipulación. En cuanto a la seguridad de acceso a un sistema

remoto, existen varias formas de permitir o denegar el acceso de las cuales se enlistan

las más comunes:

• Nombre de usuario y contraseña. Se configura en el software o interfaz de

control.

• Dirección o grupo de IP. Se configura en el servidor Web o ruteador.

• Dirección MAC. Se configura en el servidor Web o ruteador.

• Nombre de computadora o grupo de trabajo. Se configura en el software o

interfaz de control.

• Alguna aplicación manejadora de recursos.

Las nuevas tecnologías de Siemens y Alien Bradley dan una solución escalable a

esta necesidad con estándares de seguridad efectivos y certificados sin necesitar de

conocimiento especial por parte del programador.

La aplicación de estas sugerencias es específica para cada proceso, y por no ser

parte del objetivo de esta tesis, no se desarrolló en el caso de estudio.
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3.4 Publicación de datos en Web

Las partes básicas requeridas para adquisición de datos y control basados en

Web son los siguientes:

1) Una interfaz a la máquina o proceso para ser monitoreada y controlada por

red vía conexión Web.

2) Un servidor Web para administrar y desplegar las páginas disponibles al

navegador remoto o cliente.

3) Un programa o interfaz para manejar el intercambio entre el proceso o

máquina local (servidor) y el sistema remoto (cliente).

Para ver remotamente los datos y/o páginas Web el único requisito es tener un

navegador estándar. Para aplicaciones más completas sí se requiere tener el programa

compatible para el intercambio de datos en el servidor remoto.

La publicación de cualquier tipo de datos en Internet siempre es de la misma

forma a pesar de que sea cargada con diferente software. Siempre se necesita al menos

un servidor HTTP o FTP para que publiquen páginas Web, interfases o datos en

Internet. Dentro de los servidores más utilizados para interfases se encuentran el

integrado con WinCC de Siemens, el integrado con RsView32 de Alien Bradley y el

integrado con LabView; de los servidores para monitoreo directo de los PLCs, se usan

los mismos servidores embebidos en sus módulos de Ethernet como los de Siemens.

Para publicación de otros datos o aplicaciones de Tecnologías de Información, los

servidores más usados son el Apache (gratuito) de Apache Software Foundation y el

Internet Information Services de Microsoft.

Es de suma importancia saber que no cualquier software tiene todas las

capacidades de integración a Web. Siempre se debe revisar el software con el que se

cuenta y en caso de que le falte algún componente, se recomienda utilizar el

componente de la misma marca para que no se vuelva dependiente el sistema.

Se recomienda utilizar siempre la misma marca, la misma red y las mismas

especificaciones del equipo para evitar problemas como el de tener que acoplar con un

tercer software las variables de dos aplicaciones diferentes.
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A continuación se muestran dos ejemplos de soluciones, una con diferentes

productos propietarios que no es la recomendable y otra únicamente con productos de la

misma marca con lo que se demuestra el por qué es mejor utilizar siempre la misma

marca por sencillez, compatibilidad, robustez, etc.

Esquema de una solución típica con productos propietarios:

Microsoft Access
ó

Productos de
Microsoft

como Excel

ODBC (obsoleto por
Microsoft en el 2003)

Productos de
terceros

proveedores

Base de datos
propietaria

PLCs (Drivers
propietarios)

Figura [3.2] Solución típica con productos propietarios.

De esta forma lo que se tiene es:

• Múltiples productos.

• Alta dependencia de los diferentes proveedores de software.

• Baja robustez, sistema frágil.

• Actualizaciones latosas.

• No se tiene disponible el código fuente.
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Esquema de una solución típica con productos de la misma marca:

MSDE ó MS SQL
Servidor

Cliente HMI
.NET

Servidor
.NET

, '

A k

PLCs (Drivers
propietarios) ^^BBBBJIW Pocket PC

Figura [3.3] Solución típica con productos de Microsoft.

De esta forma lo que se tiene es:

• Código fuente disponible de las aplicaciones .NET.

• Todas las herramientas de desarrollo están disponibles con Microsoft.

• Se pueden crear controles a la medida.

• Se pueden desarrollar drivers propios para comunicación con dispositivos

incompatibles.

• El Servidor .NET corre en máquinas con procesador redundante.

En el caso de estudio, por la restricción de no comprar software adicional y

utilizar el que se tiene, para la parte del PLC Alien Bradley el esquema quedó sencillo

como en el caso en que se utilizan productos de la misma marca de la figura [3.3]

porque el componente ActiveX del RsView es compatible con el software que se usó

como la interfaz que en este caso es LabView, pero para la parte del PLC Siemens el

esquema se tuvo que realizar complicado como en el caso de usar productos

propietarios de la figura [3.2] dado que los Java Applets no son compatibles con

LabView y se necesitaron otras aplicaciones de terceros proveedores como una base de

datos de Access y Microsoft Remote Scripting como se explica en el caso de estudio y

se muestra en la figura [3.22].

60



Sugerencias al configurar el equipo.

• Organizar la interconexión y el sistema de software de modo que tenga la

funcionalidad deseada y sentido para los usuarios y se reduzca la necesidad de

hacer reingeniería.

• Denegar el acceso por "default" y permitirlo a quien lo requiere.

• Documentar las conexiones y configuraciones para que se facilite el trabajo

posterior como la localización de fallas, reemplazo de algún equipo, etc.

Sugerencias al configurar y/o desarrollar el software.

• Las señales del mismo tipo o de la misma parte del proceso deben estar

agrupadas de tal forma que se entienda fácilmente.

• Se recomienda agruparlos por estados de los sensores, actuadores, entradas,

salidas, cantidades de producción, procesos en lista, material en almacén y

productos terminados.

• Si la empresa, industria o proceso tienen muchas secciones, es bueno agrupar la

información tanto por cada sección como en su conjunto total.

• También es bueno guardar en archivos la historia de los procesos, cómo se han

comportado todas las variables, procesos, producción y planta cada cierto

tiempo.

• Crear sistemas de navegación para que los usuarios se muevan por todo el

sistema sin extraviarse ni confundirse.

• Rotular el contenido del sistema en el lenguaje correspondiente a los usuarios.

Como ellos son quienes lo van a utilizar, deben poder reconocer inmediatamente

cada variable sin dar lugar a confusiones.

• En caso de existir sistemas de búsqueda, configurarlos de manera que las

consultas hechas por los usuarios obtengan resultados significativos, en caso de

no haber algún resultado, se sugiere desplegar el motivo por el cual no hubo

resultado.

• Manejar el proceso de arquitectura de la automatización como un sistema de

información desde la investigación y el diseño conceptual hasta el

mantenimiento para que todas las variables del proceso sean manejadas como

datos del sistema.
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Las aplicaciones de software son mejores cuando pueden ser expandidas con

funciones adicionales y sus errores pueden ser corregidos sin depender del

vendedor o persona que desarrolló el sistema.

El programar un control remoto no es tarea sencilla, si no se tiene cuidado, al

activar el sistema de control remoto, se enviarán los parámetros que tenga

preestablecidos y esto puede causar serios problemas. Todo controlador remoto

debe cargar todas sus variables con las del estado actual del sistema porque de lo

contrario se puede presentar un error muy común en la actualización de las

variables. Cada caso se debe analizar según las propias necesidades pero en

general se recomienda que al activar el sistema de control remoto, lo primero

que se.haga sea actualizar las variables del controlador remoto con los valores

actuales del sistema y después de haberse asegurado tener los valores actuales,

ya permitir que se pueda manipular remotamente. Esta solución al problema que

se presenta cuando se cambia de controlador o cuando se cambia un control de

manual a automático también es conocida en inglés como "Bumpless transfer".

[20]

Documentar para facilitar revisiones, localización de errores, modificaciones y

futuras mejoras.
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Dentro de los beneficios de tener acceso remoto a los PLCs se encuentran:

• Monitorear el estado de los sistemas. El poder monitorear desde cualquier parte del

mundo permite tomar acciones ya sean de mantenimiento predictivo o correctivo

más rápido. Siempre se requiere proteger al sistema de accesos no autorizados

mediante al menos un nombre de usuario y contraseña.

• Monitorear y controlar el proceso local y remotamente. Se habilita el monitoreo,

control y las actualizaciones remotas del programa del PLC desde cualquier parte

del mundo.

• Conocer el estado del proceso justo a tiempo y en cualquier lugar. Almacenar la

información en una base de datos central. Es posible que múltiples PLCs localizados

en diferentes sitios alrededor del mundo se vinculen automáticamente con una hoja

de datos de Excel para un cómputo instantáneo y en tiempo real de datos del proceso

y de la producción.

• Generar alertas y avisos más allá de la interfaz del operador como puede ser por e-

mail, mensajes de texto a teléfonos celulares, radios, páginas de Internet. Los PLCs

pueden enviar correos electrónicos automáticamente conforme ocurran eventos o

también pueden ser programados envíos periódicos de reportes de producción entre

otras opciones.

• Interactuar los sistemas de información internos (de proceso) con los externos

(compras, ventas). En el mercado global actual donde los clientes, empleados y

compañeros pueden estar en cualquier parte del mundo, el estar conectados es vital.

Tener información de la producción o poder hacer modificaciones desde cualquier

lugar da competitividad a la empresa.

• Conectividad global. Se puede tener acceso remoto desde la red local Ethernet o

desde Internet. No importa que tan lejos se encuentre la gente, se tiene acceso a la

información que necesitan en cualquier momento. Como resultado, los procesos de

la empresa pueden ser transmitidos en línea, esto permite alcanzar nuevos mercados

y se logra impactar en toda la empresa.
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3.5 Caso de estudio

Con la finalidad de cumplir el objetivo de generar una metodología que sirva

como referencia para obtener el máximo provecho de interconectar sistemas

automatizados basados en controladores lógicos programables y que se facilite su uso,

se investigó sobre los controladores y sus redes desde sus bases hasta las características

y capacidades más nuevas, se aprendió a usar los sistemas de Siemens y Alien Bradley

y se aplicaron los conocimientos para llevar a cabo este caso de estudio donde se

interconectaron localmente por Ethernet dos PLCs (uno Siemens y otro Alien Bradley)

y una computadora como servidor común para permitir el acceso remoto desde Internet.

Se eligió trabajar con la red Ethernet Industrial de los PLCs que es compatible con la

red Ethernet de computadoras para poderlos manipular desde la misma interfaz y poder

utilizar cualquier otra aplicación común.

El enfoque de este caso es que sirva como ejemplo de cómo se pueden

monitorear y controlar las variables de los PLCs Siemens y Alien Bradley sin tener que

invertir en comprar licencias extras ni necesitar el software propietario de dichas marcas

en las computadoras con las que se quiera monitorear ya sea por Ethernet y/o Internet

además de poder aprovechar todas las ventajas descritas anteriormente.

Se utilizaron un PLC Siemens, uno Alien Bradley y una Computadora como

servidor, el diagrama de conexiones de red se muestra a continuación:

Proveedor de Servicios de Internet

Red de área local: Ethernet

PLC
AB

PLC
Siemens

Ruteador
omnntadora Servidor

Figura [3.4] Diagrama del sistema desarrollado como caso de estudio.
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Descripción del equipo utilizado

El PLC Alien Bradley tiene el CPU Logix5555 de la familia del ControlLogix y

cuenta con los siguientes módulos instalados:

• Ethernet/IP - Para conectarse a la red.

• Devicenet - Para conectarse a la computadora por medio de red Devicenet.

• Módulo de 1O - Maneja 8 entradas y 8 salidas digitales.

En la siguiente figura se muestra la imagen de los PLCs ControlLogix5555.

Figura [3.5] PLC Alien Bradley.

Software para el PLC Alien Bradley

RSNetWorx for DeviceNet

RS Logix
RS Logix 5000
RS View 32 Works

Otros

En este programa se agregan y configuran los
dispositivos que se tienen en la red.
Sirve para ver los dispositivos conectados por red.
Sirve para programar en código escalera.
Sirve para hacer interfases gráficas. Cuenta con
servidor Web.
Existen otras aplicaciones que se usan según las
necesidades.

* Manuales de referencia en la página de Alien Bradley [5]
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El PLC marca Siemens que se usó tiene el CPU315 y cuenta con los siguientes

módulos instalados:

CP IT - Para conectarse a la red Ethernet.

ET200B - Esclavo de Proflbus el cual pone a disposición 8 E / S digitales.

Micro master 420 Drive - Drive de frecuencia variable para controlar la

velocidad de un motor trifásico.

En la siguiente figura se muestra una imagen del modelo 315 de los PLCs

Siemens.

Figura [3.6] PLC Siemens.

Software para el PLC Siemens

SIMATIC Manager

Setting the PG-PC interface

STEP 7 LAD, STL, FBD

STEP 7 GRAPH
WinCC

ProTool
Otros

En este programa se crea el proyecto y se tiene
relación con la configuración del hardware y los
programas.
Para seleccionar el medio de comunicación entre la
computadora y el PLC para descargar programas.
Sirve para programar en código escalera, lista de
instrucciones o bloques.
Sirve para programar en Grafcet (SFC)
Se usa para hacer interfases gráficas. Cuenta con un
servidor Web.
Sirve para hacer interfases en los paneles Simatic
Existen otras aplicaciones que se usan según las
necesidades.

* Manuales de referencia en la página de Siemens [21]
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Descripción del caso de estudio

Cada PLC cuenta con su módulo de entradas y salidas para controlar cualquier

proceso, y lo que se pretende es poder ver y manipular el estado de las entradas y

salidas desde cualquier computadora en la red o desde Internet sin necesitar software

especial. Para ello cada PLC se conecta por medio de su módulo de Ethernet a un

mismo ruteador al igual que la computadora servidor y el ruteador se conecta a Internet

mediante un módem y un Proveedor de Servicios de Internet.

Configuraciones

Para explicar todas las configuraciones del equipo utilizado, el proyecto se

desglosará en partes para explicar cada una como se muestra en el siguiente diagrama de

flujo de los datos a través de todo el sistema.

PLC
AB

PLC
Siemens

Computadora
Servidor

Computadora
remota

Figura [3.7] Flujo de datos a través del sistema.
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PLC Alien Bradley

Se configura como se muestra paso a paso en la siguiente guía con figuras y se

programan según las funciones requeridas.

Ya que se tienen preparadas las conexiones físicas, en el programa RSNetWorx

for DeviceNet se agregan todos los dispositivos con los que se cuenta en la red

DeviceNet arrastrándolos del catálogo de la izquierda, al diagrama de la derecha donde

el cable negro representa la red DeviceNet.

M».«'i> VT'Hiv'Jli-j

[#-£) ACDriv»
[B | P
X | 5 C
{$ | T D

9H 5 OeviceWett

S j J Hunan Machine Irtwf «CB

Barrad* Scanrw
otnmunkation Adaptw

DPI te D«vi£e«et
toSCANpwt

S I J LIRA S
ffi | p Motor C
i*¿ | J Motor Starter

Roctwel fl*jtofnaí>cn fr

Smwt MCC
Speoaíyyo

*'
B ft RocVMrf «utomatton -

RactMtl Automauon - Dodg»
Automaboo- Eietíjo-Ciaft Woborl
AutonMtiori - R*Kvx« Decbk

OZABGOBU:*»-

Figura [3.8] Configuración del equipo en el programa RSNetWorx for DeviceNet.
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En las propiedades del módulo de DeviceNet 1756-DNB/A se configuran las

direcciones de entrada (Input) y salida (Output) de todos los dispositivos. Al terminar

debe guardar la configuración y ya puede salir del programa.

g» . P» . a»» a*»»*. BE*».. .ie*_ B* . —St
,.. .

5M5
H

Bwcod» Sc*nner
( T CamtrKMn Mgptv
I h Dft to DevKeMM

[« i 5 OeviceNet (o SCaNport

[*} 1 J Muñan Nachne Irtwface
B p Indudn» ptojitaty S»teti

]LMS>ctdl
1 MotorO

Photo*»* San»
Bodwffl AutonwHon i

ft SCMtx» Adapto
Smt MCC
Sceoaty lío

T1
oí

I

CIa2.P«neMewCOS 2 ......

COS 1 1I.D«a!U* "•
ID8Í705T Pofcd 1 u 0*4(0(16 " "">-3i

' M/«ed¿l

Figura [3.9] Direccionamiento de las Entradas y Salidas en el programa RSNetWorx for

DeviceNet.
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Con el programa RSLogix 5000, se crea un Nuevo Controlador, se le da un

nombre al proyecto y se seleccionan el tipo de chasis, slot delcontrolador y el directorio

en el que se quiere guardar el proyecto.

-. RSloüiK 5000

Fte E« View losfc' Oramonicatípre Toóte Wndow

Figura [3.10] Creación de un programa nuevo en RSLogix 5000.
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Se selecciona el directorio ("Communications Path") en el cual se configuró el

Controlador en el programa RSNetWorx for DeviceNet para que reconozca

automáticamente la configuración y direccionamiento tanto de los dispositivos como de

sus entradas y salidas.

-«I'I

Figura [3.11] Configuración del RSLogix 5000.
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En la carpeta de I/O Configuration hay que agregar los dispositivos que se

usarán en este proyecto.

M F* E* »«• 'Swdt lodc*Cbmnutnn> tocto WMm

»lpf:lfaIaít a¿ MMM»b.í-v-:-'^Vfek¿. '¿-^á4il-4'i^
SS^Jc^^^^^A r̂lf'.-

?-«Sf«*S1*»ÍJ*m-'r«iéBÍJii«rMB

Figura [3.12] Configuración de los dispositivos de Entrada/Salidas en RSLogix 5000.
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Ya se puede empezar a hacer el programa, el primer renglón del programa debe

contener la bobina Local:2:O:CommandRegister.Run para que mantenga en Run al

controlador mientras se ejecute.
i RSlogOi SOTO - Pierna 11756-1551 - IManProgram - MatnRout

H Pk E* WEM S««* tooc caim amura Tod> wMM

3 ^3 Controlar Prensa
^ Ccntrcfcr T«gi
C3 Cortr

¡̂ 3 LT>Kheduted Prov
Mobon Group*

C3 Trwxh

fcr Q D*« T««

a C£ Modute-Defned
3 yO Ccrf tgurabon

Fr«ns« .
ilin? all Routlnes
Ífyin9 routine MainRoutine of

Rung 0: Eapty rung

Figura [3.13] Comando de activación del programa en RSLogixSOOO.
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Se asignan etiquetas ("Tags") a las variables de tal forma que sea más fácil de

relacionar las entradas y salidas del programa con el proyecto. Esto se configura en

Controller Tags como se muestra en la figura:

a Ffa Ot~ Vta. SMrth logt Cánuñbom Tocb WMoN

Task: XainTuk
loading «11 Hodul
loading Controilvr «tt:

inklng ill Routi

Figura [3.14] Asignación de etiquetas a las variables de los PLCs Alien Bradley.
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El programa listo y funcionando debe verse parecido a este:
K RSloqlx sonó - Prenu ti 756-155] - [MAnProgram - MíUnHoutlM!]

He Ecit Vte» Snrdl luit GMUNbGm lo* Wntm Hete

NoFctcn

HoE*.

í; BBUN
Él B O U
£ KBAT
R EI/O

'

££ Contralor Tagc
Lj ContrcJw FmJt Htwvkr
LJ Powef-Up Mandtar

*Í¡ Tiste
a ̂  ManTssk.

& €3 Mntion Groe»

: CJ

B *:3 I/O CcrAgurabon
| [i)m&eteT
9 [2]17S6-C«
§ [3] ineXMR/D contrata*

M-^fe :-S3u

E5
-3 E-

3 E

Figura [3.15] Programa funcionando en RSLogixSOOO.

J
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PLC Siemens

Se configura como se muestra paso a paso en la siguiente guía con figuras y se

programa según las funciones requeridas.

Ya que se tienen preparadas las conexiones físicas, en el programa SIMATIC

Manager se crea un proyecto nuevo.

í Ayate?"/- f-??-. >;"- £-*

Diplo C:\Ptogram Ffcs\Spefnere\Step7\j7proj\Diplc
tocpfj C:\Piogiam Ftes\Siemem\Step7\Ptoiecls\kx:
Manejadora C:\PiogramFfci\Emio\Manejado
Practica 1 C:\Pfogiam FJes\Siefnem\S(ep7\s7prq\Prac
Practical Marte* ADC C:\Ptogtam Fte\Siemens\Step7\j7proj\Prac
PflACTICA1_780370 C:\Ptogram Fíes\Siemer«\Step7\s7pfoj\Piac W
PRACTICA1.780370 C:\28631 SV'ractica
Piacfca2 C\i™15\Piacfca

C:\Piogram Fües\Siemens\Step7\s7p(q

Figura [3.16] Creación de un proyecto nuevo en el Simatic Manager.
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Dando click derecho al proyecto, se inserta el tipo de controlador con el que se

trabajará como un nuevo objeto como se muestra a continuación:
JJSIMATIC Manager - Manejado
Arcttvo- .E*iW Insertar f Sstenw Vd«*E»* VerI Herramienta* 'ventana*, Ayuda

Figura [3.17] Agregando un controlador al proyecto Simatic.
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Al dar doble click a SIMATIC 300, se ve el icono que representa la

configuración del hardware.
JJsiMATIC Manager - Manejador

Archivo Eddón Insertar Sistema ¿¿'destino' Ver Herramientas Ventana Ayuda

Figura [3.18] Hardware del proyecto en el Simatic Manager.
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Al dar doble click al icono de Hardware se abre el siguiente programa donde si

irán agregando los componentes del sistema Siemens sacándolos del catálogo de la

derecha.
1&HW Coníiq - [SIMATIC 300(1) (Configuración) - - Manejadora]

H| Eqt*» Eddfe Insertar StttOTajBdntin» Ver Iterranfantat • Ventara Ayuda

EWtJEtland»

A EtutOriFCSIMATlC

f PROH8US-PA
£-H SIMATIC 300
| SIMATIC *00
I SIMATIC PC 8*ied Curtid 30tV400

Figura [3.19] Configuración del hardware en Simatic.

Primero se agrega un Bastidor 300, luego la fuente, el controlador 315, el

módulo de ethemet y demás módulos que se requieran. Al configurar la conexión del

CPU de tipo Profibus, aparece el cable que lo representa y sobre él se agregan los

módulos que no están directamente en el rack sino distribuidos en la red Profibus. Se

debe tener en cuenta que cada módulo de Profibus requiere tener la misma dirección

que se le configura físicamente en el módulo y en el programa.
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Así luce el equipo configurado en el programa de Simatic. Cada módulo se

puede configurar dando click derecho sobre él. En la parte de abajo del programa se

muestran las direcciones de cada módulo.

canto XMrt» S8H»«d»<toln».; V«t-, mrrammm yantan» «yudi

.-I» tela!.

1
2
X2
3
4
5
S
7
8
9
10
11

Í
PS30754
CPU 315-2 DP
W

ICP 343-1 IT
CP 342-2
Diat>oa«oC24v/a5»

PBORBUSn> Si»lcmaiM«moDP|1|

S. A Etf*ci6n PC SIMATIC

y PBOFIBUS-PA
H SIMATIC 300
X CJ BASTIDOR 300

'f. O CP-300
= U CPU 300

I ^J CPU 312
S-SJCPU312IFM
5; CJ CPU312C
3. G3 CPU 313

« ÍDCPU31X-2P*>
S-Gl CPU 314
S2JCPU314IFM
S-Cj CPU314C-2DP
£GJ CPU314C2PIP
» U CPU 315
* JCPU31S2DP
« OCPU315F2DP
ü 31 CPU 316
SE) CPU316-20P
S'2l CPU 316-2
SÜ3 CPUS14
•̂S CPUM7

!£ sí EXTENSIÓN M7
S £3 FM-300

1 IM-300

Figura [3.20] Hardware configurado en Simatic.
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En las propiedades del módulo de Ethernet, en la pestaña de usuario se

configuran los usuarios y los permisos de acceso correspondientes.

Figura [3.21] Configuración del módulo de Ethernet Siemens.
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Ruteador

Se debe asignar permiso de Servidor Virtual a cada servidor Web que se use.

Hay que denegar el acceso por default y permitirlo según los requerimientos.

Módem

El Módem no requiere configuración alguna ya que solamente es la interfaz de la

red Ethernet con el Proveedor del servicio de Internet.

Pocket PC

La Pocket PC no requiere configuración alguna, basta tener el Internet Explorer

y que la página Web que se requiere ver se haya desarrollado para ser compatible con el

software de la Pocket PC. Ni las Pocket PC ni las Palms pueden ver aplicaciones de

LabView desde el Internet Explorer pero lo que se hace es crear otra página Web donde

se publiquen las variables para que puedan ser vistas desde estos dispositivos móviles.

Computadora Servidor

El software LabView de National Instruments se utilizó como la interfase

general para desde ahí monitorear y controlar los dos PLCs. LabView es capaz de

comunicarse directamente a las variables del PLC Alien Bradley con el componente

ActiveX del RSView; pero para comunicarse con las variables del PLC Siemens, se

necesitó hacer otro programa como interfaz entre los Java Appletts de Siemens y

LabView, para esto se utilizó una base de datos de Access y otros componentes de

Microsoft que se describen más adelante.

Esta computadora requiere tener instalado el software que se enlista a

continuación:

• RSView32 Works

• Microsoft Access

• Internet Information Services

• Microsoft Remote Scripting

• Java

• LabView
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El diagrama del flujo de los datos en la computadora servidor es el siguiente y se

describe más adelante:

i -Puerto de Red Ethernet

Componente
ActiveX

RSView32

view.htm view.asp

Internet Information Services
con Microsoft Remote Scripting

Servidor Web

Interfaz de usuario

Procesamiento
de datos

LabView

Base de datos de Access (siemens.mdb)

Computadora servidor

Figura [3.22] Flujo de datos en la computadora servidor.

Debe estar abierto el RSView32 Works con el proyecto actual donde se asignan

las variables de los PLCs a etiquetas ("Tags") para poder monitorear y controlar las

etiquetas desde Ethernet.
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Se utilizó una base de datos de Microsoft Access llamada siemens.mdb que

contiene una tabla llamada si con cinco campos llamados a, b, c, d y e como se muestra

en la siguiente figura. El campo "a" corresponde a la sección de entradas del PLC

Siemens, "b" a la sección de salidas del mismo PLC, "c" y "d" solo se utilizaron para

pruebas, el campo "e" solo sirve para asegurarse de seleccionar el renglón correcto al

leer la base de datos.

El Microsoft Access

ttwa'
' *."»* "<i£'¿£t*í%!¿f"lí

Insertar Eprmato Regetros Herramientas Ventana ?

:fc¿

Crear una tabla utizando el asistente

Figura [3.23] Base de datos usada para el manejo de las variables de los PLCs Siemens.
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El servidor Web de Microsoft Internet Information Services cuyo directorio raíz

es C:\Inetpub\wwwroot se montó en el puerto 80 como se muestra en la siguiente figura.

"I Internet Information Services

i Fte Acdon Vtew Hete
i -__ „—

Internet Information Services
B J| EMILIOGIACOMAN (focal comput

B d Web Sites
ES ^Def«*WebS»<>

a-E] FTP Sites
É--ife Default SMTP Virtual Server

' I '. Serveí Extensión»;'

Home Direslory ^- I

^ _^ ^^' >*• - K - •" »

<5 Fie Formal 3|̂ 22j2¿l!̂ ¿̂-̂ &

SiÉ§l..5'. "jffe •.- A .. * ¿. "• $M/, <&'' -vte¿f A- i J f
^f»,-,.". ' _ V^íy**,^ 1

!m&¿

Figura [3.24] Configuración del servidor Web Internet Information Services.

Este servidor se utilizó para poder correr en él un programa que lee las variables

de los PLCs Siemens y las guarda en la base de datos.

El programa Microsoft Remote Scripting se muestra en la siguiente figura:

| %l) Remo te Scrtpünq - Mozílla Firefox

I D fite:///C:/Inetpub/wiwirooy_5aiptUbrary/dcjcí/rmscpt.htm i* E
í'i'.-̂ 1

Using Remóte Scripting
Remote Scripting gtves you the abülty m Web applicahons to combine two scnptmg platforms in one page. You can créate
cüent script to control an appHcation's user interface and, if you are working with Microsoft Internet Ejqplorer 4 0. to take
advantage of tíie powerful features of Dynamic HTML (DHTML). At me same tañe, you can run script on your server to
perfbrm server-side tasks, inctudbng datábase queries, middle-tier business logic, and so on Because remote scnptmg runs
on the server while the cüent page is stíl active, your scripts are greatly simpHBed and the apptcahon can present a richer,
more responsive mterface to the user

Figura [3.25] Descripción del Microsoft Remote Scripting.

Microsoft Remote Scripting se utilizó para poder leer y escribir las variables

entre los PLCs Siemens y la base de datos de Access ejecutando código de VBScript en

el archivo view.asp el cual interactúa con la base de datos y es llamado desde el archivo
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view.htm el cual contiene la llamada a los Appletts de Java de los PLCs. El código de

los archivos view.htm y view.asp se muestra a continuación.

Código del archivo view.htm Este archivo contiene el código que lee el estado de los

PLCs Siemens y lo escribe en la base de datos de Access, asimismo, lee la base de datos

y escribe los valores en los PLCs Siemens.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>SIMPLE CLIENT</TITLE>
</HEAD>

<BODY onload="setTimeout('calculaO ' , 200) ,setTimeout('calcu() ' ,
200)">
<script language="JavaScript" src="_ScriptLibrary\rs.htm"x/script>
<scn'pt
language="JavaScript">RSEnableRemoteScripting("_ScriptLibrary");</scri
pt>
<font size="6">Monitoreo del sistema de variables</font>
<script>
function errorsuppressor(){
1return true
}
window.onerror=errorsuppressor
</script>

<form name="form">
<input type=button natne=btnRSExecute value="RSExecute Methodl"
onclick= handleRSExecuteQ" style="width:150;height:25">
<input type=button name=btnRSExecute2 value="RSExecute Writting"
onclick="handleRSExecute2()" style="width:150;height:25">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScrÍpt">
var serverURL = "view.asp";
var aspObiect;

function setRacKSlot(rack, slot) {
document.Get.setRack(rack);
document.Get.setSlot(slot);
document.Put.setRack(rack);
document.Put.setSlot(slot);

}

function calcuQ {
document.forml.out.valué = document.Get.getValueQ
di vi. i nne '-,HTML=document. Get. getval ue ()
div2.i nne rText=document.Get.getvalue Q
setTimeoutC"calcu()",200)
}

function calculaQ {
var co = RSExecute(serverURL,"Methodl");
var valor = co. rei-'jrn_value;
document.form.T5.valué = valor;
var Índice = valor.indexOf(',');
document.form.Tl.value = valor.substring(0,Índice);
resto = valor.substringCindice+1,valor.Tength);
document.form.TS.value = Índice;
Índice = resto.indexOf(',');
document.form.T2.valué = document.Get.getvalue()
resto = resto.substring(indice+l,resto.length);
Índice = resto.indexOf(',');
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document.form.T3 .valué = resto. substring(0, índice) ;
document . Put . setvalue(document .form.TS .valué)
document . Put .setVal ue (document .form. Ti. valué)
resto = resto. substring(indice+l, resto. length) ;
document .form. T4. valué = document. Get.getvalue O
archivo = document. form. Ti. valué +','+ document. form.T2 .valué +','+
document .form.TS .val ue +','+ document .form. T4. valué;
setTimeoutC'calculaQ" ,200) ;
}

function myCallBack(co)

alert("CALLBACK\n\n" +
'status = " + co. status + "\n\n" +
'message = " + co.message + "\n\n" +
'context = " + co.context + "\n\n" +
'data = " + co.data + "\n\n" +
'return_value = " + co. return_value) ;

}
function errorCallBack(co)

alert("ERROR_CALLBACK\n\n" +
"status = " + co. status + "\n\n" +
"message = " + co.message + "\n\n" +
"context = " + co.context + "\n\n" +
"data = " + co.data);

function handleRSExecuteQ
{

var co = RSExecute(serverURL,"Methodl") ;
//myCallBack(co) ;
setTimeoutC'handleRSExecuteQ" ,200)

}
function handleRSExecute2()
{

var archivo = document. form. Ti. valué +','+
document. f o rm.T2. valué +','+ document. form.TS. valué +','+
document . f o rm . T4 . val ue ;

var ok = RSExecute(serverURL, "Writting" .archivo) ;
// myCallBack(ok) ;

setTi meout ("handl eRSExecute2 () " , 200)
}

</SCRIPT>
<px/p>
<input type="text" name="Tl" size="20"xbr>
<input type="text" name="T2" size="20"xbr>
<input type="text" name="T3" size="20"xbr>
<input type="text" name="T4" size="20"x/p>

<input type="text" name="T5" size="20"xbr>

<! — Placeholders for dynamic text -->
diyl.innerHTML:
<div id="divl">
&nbsp;

div2.innerText:
<div id="div2">
&nbsp;

</form>

<FORM NAME="C9nfÍg">
<font size=+0>Please setup the appropriate rack and slot valúes

of your 57-CPU:</fontxbr>
<font size=+l>Rack/slot: </font>
<INPUT TYPE="text" SIZE="2" NAME="rack" VALUE="0">
<INPUT TYPE="text" SIZE="2" NAME="slot" VALUE="2">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Apply"
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onCli ck="setRackslot(document.config.rack.value,
document.config.slot.valué)">
</FORM>

<FORM NAME="forml">
<font size=+0>Press the appropriate button to put or get the

valué by JavaScript:</fontxbr> <br>
<INPUT TYPE="text" SIZE="20" NAME="Ínp">
<INPUT TYPE="button" VALUE="PUt valué"

onClick="document.Put.setValue(document.forml.inp.value)">
<BR>

<INPUT TYPE="text" SIZE="20" NAME="out">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Get valué"

onCli ck="document.forml.out.value =
document.Get.getvalue O">
</FORM>

<APPLET CODE="de.siemens.si maticnet.i tcp.applets.S7GetApplet.elass"
CODEBASE="http://10.17.112.99/applets/"

ARCHlVE="s7applets.jar, s7api.jar" WIDTH="200" HEIGHT="160"
NAME="Get">

<PARAM name="RACK" value= 0>
<PARAM name="SLOT" value= 2>
<PARAM name="CYCLETlME" value= 100>
<PARAM name="BACKGROUNDCOLOR" value=OxCOCOCO>
<PARAM name="LANGUAGE" value="en">
<PARAM name="DEBUGLEVEL" value=3>
<PARAM name="DlSPLAY" value="CLTacho">
<PARAM name="M!NVAL" value=0>
<PARAM name="MAXVAL" value=l>
<PARAM name="EDlT" value="true">

<PARAM name="VARTYPE"
<PARAM name="VARCNT"
<PARAM name="VARAREA"
<PARAM name="VARSUBAREA"
<PARAM name="VAROFFSET"
<PARAM name="FORMAT"

</APPLET>

value=2>
value=l>
value=129>
value=0>
value=0>
value="MWlOO = \H\H

<APPLET CODE="de.siemens.simati cnet.itcp.applets.57PutApplet.elass"
CODEBASE="http://10.17.112.99/applets/"

ARCHIVE="s7applets.jar, s7api.jar" wiDTH="420" HEIGHT="45"
NAME="Put">

<PARAM name="RACK" value= 0>
<PARAM name="SLOT" value= 2>
<PARAM name="BACKGROUNDCOLOR" value=OxCOCOCO>
<PARAM name="LANGUAGE" value="en">
<PARAM name="DEBUGLEVEL" value=3>
<PARAM name="ED!T" value="true">

<PARAM ñame;
<PARAM ñame:
<PARAM ñame:
<PARAM ñame:
<PARAM ñame:
<PARAM ñame:
<PARAM ñame

</APPLET>

="VARNUM" value="l">
="VARNAMEl" value="QO">
="VARTYPEl" value="2">
="VARAREAl" value="130">
="VARSUBAREA1" value="0">
="VAROFFSET1"
="VARFORMATl"

value="0">
value="B">

</BODY>
</HTML>
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Código del archivo vievv.asp Este archivo contiene el código que transfiere los valores

entre la base de datos y el archivo view.htm.

LANGUAGE=VBSCRIPT %>
<% RSDispatch %>
<!--#INCLUDE FlLE="_ScriptLibrary\rs.asp"-->

<script language="3avaScript" runat="server">
funcfion DescriptionQ

this.Methodl = Function('strstring' , ' return
revé rse(strst ring) ') ;

this.writting = Function('archivo' ,' return
writer(archivo) ') ;

}
public_description = new DescriptionQ ;

</scn'pt>

<scn'pt language="VBScn'pt" runat="server">

function reverse(strString)
Dim adoCon
Dim rsMovis
Dim strSQL

Set adoCon = Serven. createObject("ADODB.Connection")
adoCon.Open "DRiVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};
DBQ=C : \Inetpub\wwwroot\si emens . mdb ; "
set rsMovis = Serven. Createobject("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT sl.a, sl.b, sl.c.sl.d, si. e FROM si WHERE sl.e=99;"
rsMovis. CursorType = 2
rsMovis. LockType = 3
rsMovis. Open strSQL, adoCon

If not rsMovis. EOF then
antl = rsMovis("a")
ant2 = rsMovis("b")
ant3 = rsMovis("c")
ant4 = rsMovis("d")

el se
' response.write("no se pudo")
End if
rsMovis. Cióse
Set rsMovis = Nothing
Set adoCon = Nothing
reverse = antl&" ,"&ant2&" , "&ant3&" ,"«&ant4
end function

function writer(archivo)
Dim adoCon
Dim rsMovis
Dim strSQL
Set adoCon = Server.CreateObiect("ADODB.Connection")
adoCon.Open "DRlVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};
DBQ=C : \lnetpub\wwwroot\si emens . mdb ; "
Set rsMovis = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT sl.a, sl.b, sl.c.sl.d, si. e FROM si WHERE sl.e=99;"
rsMovis. CursorType = 2
rsMovis. LockType = 3
rsMovis. Open strSQL, adoCon
If not rsMovis. EOF then
arList = SplitCarchivo, ",")
al = arList(O)
bl = arList (1)
el = arList (2)
di = arList(3)

rsMovis. Fields("a") = al
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rsMovi s.Fields("b") =
rsMovis.Fields("c") =
rsMovis.Fields("d") =
rsMovis.Update

el se
End if
rsMovis.cióse
Set rsMovis = Nothing
set adoCon = Nothing
wn'ter = di
end function

</scn'pt>

bl
el
di

Se debe tener corriendo en la computadora servidor la página view.htm para que

se estén actualizando las variables continuamente. La tasa de actualización configura en

el código de los archivos view.asp y view.htm.

ASIMPLE CLIENT - Microsoft Internet Explorer

Monitoreo del sistema de variables

Estado:

•. RSExecuteMethodt. ,í .RSExecuteWrittíng

Picase setup the appropriate rack and slot valúes of your S7-CPU:

I Rack/Slot fu" 12

Figura [3.26] Programa en la página Web view.htm.
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A continuación se muestra el panel frontal del programa creado el LabView:

Figura [3.27] Panel frontal creado en LabView.

Y el código del programa con el que se maneja el componente ActiveX del

RSView32 para leer los PLCs de Alien Bradley y se lee la base de datos para obtener

los valores de los PLCs Siemens:

Figura [3.28] Código del programa de LabView.
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En la siguiente figura se muestra cómo se leen y escriben las variables de los

PLCs Alien Bradley usando el componente ActiveX RSViewApp desde LabView.

Figura [3.29] Detalle del programa de LabView.

Esta computadora servidor debe tener deshabilitada la opción de Proteger mi

computadora limitando el acceso, que se encuentra en la pestaña de Avanzadas de las

Propiedades de la Conexión de área local del Panel de control de Windows como se

muestra en la siguiente figura:

y Nehwk Seo* VWzard
igNnv Comedión Wizard
¿.Local Área Comedión

B \f Control Panel
\t Adrmstrativ» Toofc

Portable Meda Devicel
'Q Printers and Faxes
^ Scanners and Cameras

Tasto
3 ÍO Shared Documents
^ Emio's Documents

m <^r>V Network Places
J> RecydeOn

H Q A«]MVICW_4.0.1_eval

•VCOroutaandpefcwiM»

S ¿) dod_cane>as_f)es
& Dovmbad Source Code

a Q EttiemeUPAB
B U )»v«so*t Jles

O JShjcto.SteV
QLVD6EGZ

S E3 Matro SchgcUer ' i
S Ú Macro.SchecUer.v7.3.IEeO.WInal.Crad<e<l-̂
a Ú pdajnodide :
Ü S»eWat»r_Release_2_l

Figura [3.30] Configuración para permitir acceso remoto a una computadora.
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Se configura el servidor Web de LabView en el puerto deseado, en este caso el

81 porque el Internet Information Services ya ocupa el 80.

ES Options

Web Serven Configuration

17 EnaUeWebserver

.RootDirectory-,-,.

C:\Program Rles\National Instruments\LabVIEW 7.1\www

^ífer Usetog fite"%%1M4|j

C:\Program Files\Nationa! Instruments\LabVIEW 7.1\www.log .̂  ̂

Figura [3.31] Configuración del servidor Web de LabView.

Para publicar en Web el programa de LabView, se selecciona Tools, Web

Publishing Tool, se configura al gusto y se le pone Save to Disk para que se guarde el

archivo htm en el directorio raíz del servidor Web de LabView.

T«xt t^At Í5 goúi^ to be dispkytl
bcfort tía imige o( th» VI p

íás£$á^M\:^¿-:rti

Conectando PLCs aemens y Alten

Figura [3.32] Publicación de una página Web desde LabView.
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Resultado

Ya se puede ver el programa desde cualquier navegador compatible como el

Internet Explorer en la dirección: http://localhost:81/PLCtesisRl.htm donde "localhost"

puede ser el nombre de la computadora o el IP de la misma para que ésta página Web

pueda ser vista desde otra computadora en la misma red. A continuación se muestra la

pantalla desde el Explorador de Internet de Microsoft:

Addre» IB] http://orih>giacoivun:81/r>I.CtesisRl .htm

PLCtesisRl
Proyecto de Tesis

Figura [3.33] Interfaz creada en LabView para el control y monitoreo de PLCs.

Y desde esta pantalla que puede ser manipulada desde la computadora servidor,

desde la red local o desde Internet, se pueden ver el estado de los módulos de entradas

de los PLCs Alien Bradley y Siemens y al mismo tiempo se pueden ver y manipular lo

módulos de salidas de los mismos y con esto se logra el control y monitoreo remotos de

cualquier aplicación o proceso.
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Un ejemplo sumamente sencillo de una aplicación es el poder prender un foco

desde Internet por medio de un PLC como se muestra en la siguiente figura:

PLC

Computadora remota
Foco

Computadora servidor

Figura [3.34] Ejemplo de una aplicación del uso de PLCs por Internet.
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Capítulo IV

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta tesis se investigó sobre los PLCs, las redes

industriales y sus tecnologías de información más nuevas. Se encontraron varias

ventajas de tener interconectados por Ethernet e Internet los PLCs como: monitorear y

controlar el proceso local y remotamente, almacenar la información en una base de

datos central, generar alertas y avisos más allá de la interfaz del operador como puede

ser por correo electrónico, mensajes de texto a teléfonos celulares, radios, páginas de

Internet para conocer el estado del proceso justo a tiempo y en cualquier lugar.

Con este trabajo de tesis se reduce el problema de abundancia de información

planteado inicialmente ya que se resumen las posibles formas de interconectar los PLCs

en red y se dan recomendaciones para su integración. También se describen las

tecnologías de redes para automatización y se muestran diferentes opciones para el

monitoreo y control remoto de los PLCs de las cuales se ejemplifican con un caso de

estudio el uso de componentes ActiveX para los PLCs marca Alien Bradley y el de

Applets de Java para los de marca Siemens. Se seleccionaron esos componentes porque

están incluidos en el software básico de los PLCs y no hay necesidad de comprar

licencias de software adicionales y con ello se demuestra la utilidad de interconectar los

PLCs como se muestra en este documento. Se observó que es más fácil y se pueden

hacer más cosas con los componentes ActiveX que con los Applets de Java.

Se facilita el trabajo de la persona que integre los sistemas porque esta referencia

es suficiente para conocer las opciones que existen y ver un ejemplo de aplicación

práctica en el caso de estudio.

Aquella persona que quiera interconectar en red los controladores lógicos

programables debe tener al menos el conocimiento del software de la marca del PLC y

conocimientos generales de la red de computadoras. Para conectar los PLCs por

Internet, progí amarlos para mandar correos electrónicos y publicar datos o páginas Web

se requieren conocimientos sobre servidores Web, direcciones IP, administración de

redes y seguridad en Internet. Y esta tesis contiene una guía bastante descriptiva para

facilitar el trabajo de conectar en red cualquier PLC, monitorearlo y controlarlo

remotamente.
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Además se muestran guías de configuración de los PLCs Siemens y Alien

Bradley paso a paso, así como sugerencias para su programación y para el desarrollo del

sistema de información de la empresa y la interfaz a Internet. También sirve para

facilitar el conocimiento y uso de las tecnologías Web más usadas actualmente.

Esta obra sirve por igual a los integradores, consultores y cualquier otra persona

relacionada con la implementación o desarrollo de sistemas de automatización que

integren tecnologías de controladores lógicos programables, redes industriales e

Internet.

Trabajos futuros

Armar un sistema de monitoreo y control remotos integrando los PLCs con las

tecnologías Web a Ethernet e Internet para un proceso o una planta real.

Continuar la investigación para que se facilite el uso de los Applets de Java de

los PLCs Siemens y profundizar al uso de los Java Beans.

Experimentar con otras aplicaciones de software para la conexión remota de

PLCs ya sea por WinCC, OPC o APIs y resumir su funcionamiento para que se

facilite su uso.

Experimentar con el manejo de las funciones de envío de correos electrónicos y

manejo de datos por FTP de los módulos de Ethernet de los PLCs y desarrollar

información concreta para aprovechar estas funciones.
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Apéndice

A.l Componente ActiveX de Alien Bradley

Sirve para interactuar con el software RSView desde cualquier otra aplicación que

soporte ActiveX.

Este componente se encuentra en el directorio de instalación del RSView como puede

ser: D:\Program Files\Rockwell Software\RSView

El componente es el archivo ROI32.dll y su ayuda es el archivo ROI32.HLP el cual

se muestra en la siguiente figura:

Aboutthe RSView32 Object Model

The RSV¡ew32 object model is made up of OLE automation objects that represent
RSV¡ew32 functionality. Usingthese objects, you can inrteract with an RSV¡ew32
prpject by running VBA (Visual Basic for Applications) code much as you would run
an RSView32 macro.

The advantages of code over a macro are that you can:

• control the execution of code with conditional logic

• use the objects f rom the RSView32 object model to perf orm operations other than
executing commands, such as adding tags to the datábase

• reference third-party object models

• créate User Forms, Modules, and Class Modules and cali them from VBA
subroutines that you ha ve written for the VBA project object, ThisProject

• display dialogs that contain native VB and ActiveX controls

Related topics

About the Visual Basic Editor

Writing VBA code in the VBA IDE

Créate and test a VBA subroirtine

Viewing RSView32 Objects in the Object Browser

RSView32 Obiects

RSView32 Obiect Model Hierarchv Díagram

Usina the RSView32 Obiect Model from an external airtomatíon controller



A.2 Manual del módulo de Ethernet de Siemens CP 343-1 IT

Este manual explica cómo interactuar con el módulo de Ethernet de Siemens vía Java

applets, Javabeans, Email y FTP. El documento tiene como nombre: HBcpit_e.pdf

Y su portada se muestra a continuación:
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